
鉄骨造平屋建て　準耐火建築物(ロ準耐2号)構造規模

最後部高さ

最高軒高

建築面積

延床面積

容積対象床面積

敷地面積

余市町浜中町297番地1の内地名地番

建築用途

用途地域

道路名称

計 画 概 要

町道　浜中丘の上朝日町線

準住居地域・建築基準法第22条区域

建蔽率・容積率

工事名 令和7年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事

車庫及び待機所・休憩所

3,545.56㎡（車道又は歩道以外の部分）

【建蔽率：60%＞12.97%　容積率：200%＞10.38%】

459.91㎡（139.12坪）

459.91㎡（139.12坪）

367.93㎡（111.30坪）

6.249ｍ

5.949ｍ

付近見取図

建設地：余市町浜中町297番地1の内
下水道公共桝

下水道公共桝

空気・仕切弁
上水本管

法42条
1項1号（幅員8,00

0）

町道「浜中丘の上線」
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：

道路敷地（前面道路）の範囲

道路敷地（申請敷地）の範囲

： 設計GLよりの設計地盤レベルを示す。±000

：

： 除雪作業車等保管倉庫新築範囲

既存除雪作業車等保管倉庫解体範囲
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令和7年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 付近見取図・配置図 01

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号



意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1：500

A3 1：1,000

）

F5-2

F4

F3

X2345

X2344

F924

F926

F930

F932

F934

F936

F938

F940

F942

F944

F945

F946

F407

E399 X2606

X2603

E402

E401

EF1104

X2592

X2591
EF1103

EF1102
EF1074

F963-4

F963-3

F963-5

F952-2

F952

37
,6
95

14,678

K1

K3

K4

30,564

24,188

6,045

58
,7
88

K2

72,420

44
,6
05

67,177

11,756

1
6,4

92

45
,6

43

①

②

③ F928

93,278
2,556

87,838

10
, 9

63

④

⑤

敷地境界線

敷地境界線

敷地境界線

敷地境界線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線 道

路
境
界
線

297－1

297－1の内
（申請敷地）

土地の所在 余市町浜中町

地番

㎡＝×

計 算 式 面 積記号

①

②

③

④

⑤

44.605 11.756 524.376380

67.177 16.492 1,107.883084

87.838 10.963 962.967994

238.4185682.55693.278

93.278 45.643 4,257.487754

× ＝ ㎡

× ＝ ㎡

× ＝ ㎡

× ＝ ㎡

倍面積

面積（×1/2）

再計

㎡

㎡

㎡

7,091.133780

3,545.566890

297番地1の内

3,545.56    

三 斜 測 量 図

管理建築士　橋本　尚幸
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令和7年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 敷地求積図 02



設計地盤レベル
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：

設計GLよりの地盤レベルを示す。

※ 面積：289.02㎡

道路敷地（申請敷地）の範囲

道路敷地（前面道路）の範囲

：

：

設計GL±0：H=31.20ｍ※

整地（高さ30cmを超える切土及び盛土）部分を示す。　

樹木伐採抜根共（幹周40～60cm程度）：３０本（概数）
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各室面積求積図　　　S=1:500

延べ床面積・建築面積 求積図　　　S=1:500
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求積図・面積表・仕上表

腰部自閉樹脂塗膜防水（地盤面＋300から設計GL-100の範囲） 施行位置は平面詳細図に依る

Ｈ
廻り縁

床高さ 下　　地
室　　名

床

階数
仕　　上 仕　　上

巾　　木

下　　地

壁

仕　　上 下　　地

天　　井

仕　　上
天井高さ 備　　考

腰壁：打放し(増コンｔ10)

腰 壁

基 礎 コンクリート打放補修の上ノロ引き(GL-100まで) 土 間 下

外 部 仕 上 表 特記事項

１階
車庫 コンクリート±0～+165

水勾配による

粗粒度アスファルトt50 コンクリート立上 240 直天

OSD下部ロードヒーティング敷設

待機室１

待機室２

+100

+100 コンクリート

コンクリート タイルカーペットt6.5金ゴテ

踏込：ビニル床シートt2.0

タイルカーペットt6.5金ゴテ

踏込：ビニル床シートt2.0

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

LGS100形（車庫間間仕切壁）

LGS65形（間仕切）＆LGS50形（外壁面）

LGS100形（車庫間間仕切壁）

LGS65形（間仕切）＆LGS50形（外壁面）

LGS100形（待機室・ＷＣ間 間仕切壁）

ビニルクロス GB-Rｔ12.5下地 ビニルクロス GB-Rｔ12.5下地LGS

LGS

塩ビ

塩ビ

2,600

2,600

断 熱 基 準

内部仕上表

鉄骨現し 錆止め塗装
外壁胴縁錆止め塗装及びGB-Sｔ12.5素地現し

屋根材（裏貼り）現し

ＱＭ－９８２６

ＮＭ－９６３９

法定認定番号一覧

シージング石膏ボードｔ12.5（GB-S）

シージング石膏ボードｔ9.5（GB-S）

ＱＭ－９８２８ 石膏ボードｔ9.5（GB-R）

石膏ボードｔ12.5（GB-R）ＮＭ－８６１２

屋根30分耐火FP30RF-9326
ＮＭ-４６１７-１（１）
ＮＭ-４６１７-１（２）

古河電工

断熱材ｔ4（フネンエース同等品）と鋼板の複合

ＷＣ廻り

基礎・腰壁

車庫－待機室堺壁

外壁（車庫以外）

外周基礎内側：FP板ｔ30(3種b)打込、腰壁内側：発砲ウレタン吹付t30

腰壁上部：発砲ウレタン吹付t30（胴縁共）、柱及び間柱：発砲ウレタン吹付t15

天井裏

車庫部分：FP板ｔ30(A種2)・ポリエチレンフィルムｔ0.15・砕石地業ｔ200(再生材)

その他の部分：FP板ｔ50(A種2)・ポリエチレンフィルムｔ0.15・砕石地業ｔ200(再生材)　ピット部はFP板ののみ

ＮＭ－８６１９

化粧ケイ酸カルシウム板ｔ 4. 0
ＮＭ－３０２１
ＮＭ－３５２２

折版ｔ0.8は山高170・働き巾333程度、ハゼ式とする。

折版裏貼断熱材ｔ4はフネンエース同等品とする。

梁貫通補強筋は既製品（リバーレン同等品）とする。

内壁角波カラー鋼板ｔ0.35（タテ張り）の下地は止め部分に補強材を入れる。

間仕切壁：角波カラー鋼板ｔ0.35（タテ張り）GB-S t12.5下地

ビニルクロス（不燃） GB-Rｔ12.5下地

内装制限（仕上下地共：不燃材料）

ビニルクロス（不燃） GB-Rｔ12.5下地

内装制限（仕上下地共：不燃材料）

集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500角・排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW250　T-20

GWｔ100(24㎏/m3)ネット留め・室内側ポリエチレンフィルムｔ0.15

GWｔ300(24㎏/m3)ネット留め・室内側ポリエチレンフィルムｔ0.15

間仕切壁内：GWｔ65(24㎏/m3)ネット留め

壁：GWｔ100(24㎏/m3)ネット留め車庫－洗車機室

天井：GWｔ300(24㎏/m3)

外 壁

屋 根

軒 天

折版ｔ0.8(断熱材ｔ4裏貼)　ケラバ包み現場加工

折版現し

エプロン アスファルト舗装t50 ロードヒーティング敷設（後打ちコンクリートt150）　縁石15*170*600

コンクリート打放補修の上ノロ引き　伸縮目地20*20＠3,000内外

砂利敷きｔ60犬 走

縁石120*150*600・均しモルタルｔ20・捨てコンクリートｔ50・砕石地業ｔ100(再生材)

SUS流し台L=1,200＋調理台L=600＋吊戸棚H=700

床下点検口　600角（アルミ目地）

カーテンボックス、下足箱、SUS床見切り、SUSライニング

SUS流し台L=1,200＋調理台L=600＋吊戸棚H=700

LGS

コンクリート脱衣室

コンクリート

ＵＳ

ＷＣ

ビニル巾木 60ビニル床シートｔ2.0

ビニル床シートｔ2.0+150

+100

床材立上 60

LGS

2,600LGS65形及びLGS50形

GB-Sｔ9.5下地

塩ビ

塩ビ 2,600

LGS65形（間仕切）＆LGS50形（外壁面）

GB-Sｔ12.5下地

SUSﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木

ＵＳ（シャワーユニット）0808タイプ

洗濯機パン、SUSライニング

床下点検口　600角（アルミ目地）

吊収納

化粧ケイカル板ｔ4.0(突付)化粧ケイカル板ｔ4.0(突付)

ビニルクロス ビニルクロス GB-Rｔ12.5下地GB-Rｔ12.5下地

コンクリート立上 240洗車機室 +50 コンクリート金コテ仕上（勾配付） 間仕切壁：角波カラー鋼板ｔ0.35（タテ張り）GB-S t12.5下地

外壁胴縁面：角波カラー鉄板t035 GB-Sｔ12.5下地
C形鋼胴縁下地

LGS GB-D t9.5 2,500 集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500角

屋根：耐水合板t12下地ケイカル板t4

天井点検口　450角（アルミ目地）

天井点検口　450角（アルミ目地）

カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4（縦張り）＋透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5

胴縁：C-100×50*20*1.6＠600　水切り：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4

建築面積

× 16.460 ＝ ㎡

㎡

㎡

合計

再計

床面積

合計

再計

× ＝ ㎡

24.460

5.000 11.460

402.611600

57.300000

459.911600

459.91    

× 16.460 ＝ ㎡

㎡

㎡

× ＝ ㎡

24.460

5.000 11.460

402.611600

57.300000

459.911600

459.91    

24.460 × 16.460 ＝ ㎡

自動車車庫床面積

再計 ㎡

容積対象床面積床面積

－ ＝ ㎡

 1/5 ＝×

合計

再計

㎡

㎡

㎡

Ｂ

Ｂ

459.91

459.91

367.93    

91.9820  

91.98    

367.93    

※ 自動車車庫床面積＝402.61㎡＞91.98㎡(Ｂ)

402.611600

402.61

除雪作業車等保管倉庫
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工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1：200

A3 1：400

R6.  03.  15
04令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号



X1 X1A X2 X2A X3 X4

意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

CH=直天

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(移設) +165+195

+195+165

車庫

水勾配

+110

+80

+30±0 +30±0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW250(T-20)

+100

待機室１

CH=2,600

+100

CH=2,600

+100

待機室２

+100

脱衣室

CH=2,600

ＵＳ

灯
油
タ
ン
ク

+30

±0

+30

±0

Y6

Y5

Y3

Y4

Y2

Y1 Y1

Y2

Y2A

Y3

Y4

Y5

Y6

ＷＣ

CH=2,600

+150

+100

Y1

Y2A

Y4

Y6

X4X3X2X1

X4X3X2X1 X4X3X2X1

1
6
,
0
0
0

屋根先端：ルーフヒーター

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW250(T-20)

犬走：砂利敷きｔ60

犬走：砂利敷きｔ60

ロードヒーティング敷設 ロードヒーティング敷設

平面図

±0

±0

：床レベルを示す。（FL±0=設計GL+30）

：設計GLよりの地盤レベルを示す。

凡 例

屋根伏図

A1 1：100

A3 1：200

格

格

格

格

格

格 ：アルミ製面格子

X3

上部ＡＷ（FIX窓）部分

10
0

5

1
1
,
0
0
0

550
550800

10
0

5

アスファルト舗装

OSD

EPH

+10

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500角(T-20)

給水
洗車機(移設)

CH=2,500

洗車機室

+50

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500角(T-2)

R6.  03.  15

水圧解錠装置 OSD
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令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 平面図・屋根伏図 05



意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1：100

A3 1：200

南 西 側 立 面 図

北 東 側 立 面 図

設計ＧＬ

設計ＧＬ

Fix

Fix

Fix

北 西 側 立 面 図

南 東 側 立 面 図

設計ＧＬ

設計ＧＬ

Ａ ＢＤ Ｄ

Ｅ

Ｆ

屋　根

外　壁

Ａ

Ｃ

Ｉ水　切

腰　壁

Ｇ

ＨＤ

Ｅ

Ｆケラバ包み

軒裏

　　透湿防水シート
カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4（縦張り）

　　下地：石こうボード(GB-S)ｔ12.5

オーバースライディングドア

アルミ製ドア アルミ製（シルバー）

コンクリート打放し補修（伸縮目地20×20＠3000内外）

アルミ製サッシュ アルミ製（シルバー）

Ｂ

折板ｔ0.8（カラーガルバリウム鋼板）、裏貼：断熱材ｔ4.0（不燃）

折板現し

ＢＡＤＤＢ Ａ

ＧＨ Ｅ Ｇ

ＢＩ

Ｃ

ＥＦ

Ｂ ＢＡＡ

Ｅ Ｆ Ｅ Ｉ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｆ

アルミ製（シルバー）Ｊ アルミ製面格子

Ｅ

Ｆ Ｊ

カラーガルバリウム鋼板曲げ加工ｔ0.4

カラーガルバリウム鋼板曲げ加工ｔ0.4

軒の出 軒の出

軒の出 軒の出

軒の出

Ｄ

軒の出

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

ＨＦＫ Ｋ Ｋ

Ｋ 樹脂製サッシュ 住宅用樹脂窓

倉庫FL(水上)

倉庫FL(水下)

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

倉庫FL(水上)

倉庫FL(水下)

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

事務室FL
平均地盤面

最
高

軒
高

最
高

部
高

さ

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

事務室FL
平均地盤面

最
高

軒
高

最
高

部
高

さ

R6.  03.  15

アルミ製オーバースライディングドア（チェーン式）
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意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1：100

A3 1：200

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

断面図

平均地盤面算定

+30

±0

+710

+680

1
6
,
4
6
0

Ａ

29,460

24,460

4
,
7
7
0

5,000

1
1
,
6
90

+30

±0

Ｂ

Ｃ

+680

+710

Ｄ

ＥＦ

+460 +460

+430 +430

Ａ

±0

Ｂ Ｃ ＡＤ Ｅ Ｆ

+30

±0

←設計ＧＬからの地盤レベル

←平均地盤レベル計算上のＢＭ平均地盤面　計算図

Ｃ－Ｄ間

m

地盤に接する面積 建物周長

平均地盤面＝設計GL+30からの高さ

Ｂ－Ｃ間

Ｄ－Ｅ間 (0.430 + 0.680) x 4.770 x 1/2 =  2.64735

Ｅ－Ｆ間

Ｆ－Ａ間

 5.000 x 0.430       =  2.150

11.490 x 0.430 x 1/2 =  2.47035

24.460 x 0.680       = 16.6328

16.460 x 0.680 x 1/2 =  5.5964

29.50 m2

建物周長 （ 29.460 + 16.460 ） x 2 = 91.840

29.50 m2 ÷ 91.84 m  ＝  0.3212 m 0.321 m

∴ 平均地盤面は設計GLから+351の高さ

最
高

軒
高

最
高

部
高

さ

倉庫FL(水上)

倉庫FL(水下)

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

設計ＧＬ

軒の出 軒の出

X4 Y2 Y1Y3Y4Y5Y6X2 X3X1

車庫

ピット

Y2A

鉄骨上端(水下)

鉄骨上端(水上)

待機室２

断　面　図 （２）断　面　図 （１）

最
高

部
高

さ

最
高

軒
高

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

設計ＧＬ

床水上

床水下平均地盤面

1：200

1：100 1：100

待機室FL

車庫車庫

R6.  03.  15
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待機室１

灯
油
タ
ン
ク

意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1： 50

A3 1：100

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(移設)

縁石120*150*600

鉄骨柱周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(D100*H240)

5
0
1
0

1
0
0

2
0

1
5

5
0

5
0

2
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3

X1 X2 X3

１階平面詳細図

ＷＣ

三方枠：StPL-1.6錆止塗装の上SOP 三方枠：StPL-1.6錆止塗装の上SOP

アスファルト舗装

縁石120*150*600

犬走：砂利敷きｔ60

※各詳細ﾒｰｶｰ仕様による

下
足
箱

CH=2,600

CH=2,600

15 50 50

20

5010020 10

+30±0 +30±0

+165+195

+195+165

+100

+100

+100

縁石150*170*600

+30

±0

X4

X4

※各詳細ﾒｰｶｰ仕様によるロードヒーティング
OSD下部凍結防止用

L-40*40*4(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

X1A X2A

LGS100形範囲
LGS65形

冷

LGS65形

LGS65形

LGS50形
（外壁側及び柱型）

※車庫内部のみ鉄骨柱及び間柱に設置

下足箱

+80

+110

犬走：砂利敷きｔ60

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y2A

Y1

Y4

Y6

Y2A

上部ＡＷ（FIX窓）部分

X4

格

格

格

格

格

ＷＣ

CH=2,600

EPH

ＵＳ

吊収納

+150

↑基礎梁

←基礎梁

石
油
給
湯
器

冷

上部棚板1段
ライニング

ライニング

SUS床見切り

SUS床見切り

SUS製流し台＋調理台

ライニング

ライニング

SUS製流し台＋調理台

0808

GWt50充填

GWt100充填

CH=2,600

+100

待機室２

（下部ピット範囲）

脱衣室

+100

洗濯機パン 床下点検口AL600角
下部タラップ

±0

±0

凡 例

格 ：アルミ製面格子

：床レベルを示す。（FL±0=設計GL+30）

：設計GLよりの地盤レベルを示す。

+30

±0

740x640

散水栓

AD断熱

AD断熱

AD断熱

スチールロッカー（別途工事）

サイドルーム

サイドルーム

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW250(T-20)

3.20x2.40=7.68m2(4.7J）

水勾配

車庫

CH=直天

※鉄骨見掛部分は錆止塗装とする

床：土間コンクリートの上粗粒度アスファルト舗装ｔ50

角波カラー鉄板t0.35
GB-S t12.5下地

GB-D t9.5
LGS下地

内部GW t100充填24kg(四周）

EPH

PW
耐水合板t12＋ケイカル板t4

PW

PW PW

腰部自閉樹脂塗膜防水

内部GW t300充填24kg

給水

洗車機(移設)

洗車機室

CH=2,500

AD

+10ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500角(T-2)

床：コンクリート金コテ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW250(T-20)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500角(T-20)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500角(T-20)

▽設計GL

（内装制限　128の4①（２）準不燃材）

床：コンクリート金コテ コンクリート打放し

2C-100x50x20x3.2 2C-100x50x20x3.2

胴縁 C-100x50x20x3.2 @606

2C-100x50x20x3.2

C-100x50x20x3.2 @909

洗車機室

+50
Ａ Ａ’

Ａ－Ａ’断面図

（設計GL＋1,200から設計GL-300の範囲）

R6.  03.  15

下部タラップ
床下点検口AL600角

展開方向

Ｃ

Ｄ Ｂ

Ａ

水圧解錠装置

OSD下部凍結防止用ロードヒーティング

OSD(W8.0*H4.5)：アルミ製・ﾊｲﾘﾌﾄ型・チェーン式(明り窓・水圧解錠装置付) OSD(W8.0*H4.5)：アルミ製・ﾊｲﾘﾌﾄ型・チェーン式(明り窓)
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意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
A1 1： 50

A3 1：100

設計ＧＬ

平均地盤面

X1

鉄骨上端(水下)

鉄骨上端(水上)

床水下

床水上

待機室２

鉄骨上端(水下)

鉄骨上端(水上)

X3 X4

待機室FL

SUS沓摺

SUSライニング天端

SUSピットタラップ

床：タイルカーペットt6.5

床：ビニル床シートt2.0

←排煙有効

談話室FL

外壁面：発砲ウレタン吹付ｔ30

天井：ビニルクロス GB-Rt9.5下地

巾木：ビニル巾木H=60

軒の出軒の出

折版ｔ0.8(断熱材ｔ4裏貼)
5

100

GWｔ300＋室内面ポリフイルムt0.15外壁面：発砲ウレタン吹付ｔ30（胴縁共共通）

柱・梁等発砲ウレタン吹付ｔ15（共通）

FP板ｔ30(3種b)

砕石地業ｔ200(再生材)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15

砕石地業ｔ50(再生材)

捨てｺﾝｸﾘｰﾄｔ50

脱衣室
待機室１ 待機室２

ピット

FP板ｔ50(3種b)

FP板ｔ30(3種b)

伸縮目地20*20＠3,000内外

GL-100までﾉﾛ引き(増ｺﾝｔ20)

腰壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上

犬走：砂利敷きｔ60

砕石地業ｔ100(再生材)

捨ｺﾝｸﾘｰﾄｔ50

均しﾓﾙﾀﾙｔ20

縁石120*150*600

地盤面

Y2AY3Y4Y5Y6

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

設計ＧＬ

最
高

軒
高

最
高

部
高

さ

流し台前：化粧ケイカル板t4

梁
下
端

よ
り
1
0
0

壁：ビニルクロス　GB-R t12.5下地（LGS50）

天井：ビニルクロス
GB-R t9.5

石油給湯器

壁：ビニルクロス
GB-R t12.5下地（LGS50）

砕石地業ｔ50(再生材)

捨てｺﾝｸﾘｰﾄｔ50

断面詳細図２ 断面詳細図３

GWt100充填

GWｔ300＋室内面ポリフイルムt0.15

C-100*50*20*1.6＠600

雨押エ:屋根同材加工

FP板ｔ50(A種2)

FP板ｔ30(A種2)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15

砕石地業ｔ200(再生材)

砕石地業ｔ200(再生材)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15

FP板ｔ50(A種2)
ピット

床点検口

待機室FL

X3

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修
壁：ビニルクロス

GB-R t12.5下地（LGS100）

待機室側立上りコンクリート部分

GWt100充填

設計ＧＬ

地盤面

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

鉄骨部材等全て防錆処理塗装

軒の出 軒の出

(増ｺﾝｔ10)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

Fi x

Fi x

Fi x

軒先面戸

※各詳細ﾒｰｶｰ仕様による

三方枠：StPL-1.6錆止塗装の上SOP

縁石150*170*600

アスファルト舗装

ロードヒーティング
OSD下部凍結防止用

L-40*40*4(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

防水ﾓﾙﾀﾙｔ30

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW250(T-20)

砕石地業ｔ100(再生材)

捨てｺﾝｸﾘｰﾄｔ50

砕石地業ｔ200(再生材)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15

FP板ｔ30(A種2)

砕石地業ｔ50(再生材)

捨てｺﾝｸﾘｰﾄｔ50

床：粗粒度アスファルト舗装t50

ｺﾝｸﾘｰﾄ金コテ下地

壁： 角波カラー鋼板t0. 35 タテ張り

鉄骨部材等全て防錆処理塗装

屋根裏：断熱材ｔ4裏貼現し

折版ｔ0.8(断熱材ｔ4裏貼)5
100

設計ＧＬ

FP板ｔ30(3種b)

GB-Sｔ12.5素地現し

砕石地業ｔ100(再生材)

捨ｺﾝｸﾘｰﾄｔ50

均しﾓﾙﾀﾙｔ20

縁石120*150*600

犬走：砂利敷きｔ60

伸縮目地20*20＠3,000内外

GL-100までﾉﾛ引き(増ｺﾝｔ20)

腰壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上

C-100*50*20*1.6＠600

軒天：折版ｔ0.8現し

軒先面戸

Y1Y2Y2AY3Y4Y5Y6

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

倉庫FL(水上)

倉庫FL(水下)

車庫

断面詳細図１

X3

GWt100充填

車庫FL（水下）
ＷＣFL

GB-R t12.5下地（LGS100）
壁：化粧ケイカル板t4

壁：角波カラー鋼板t0.35 タテ張り
GB-S t12.5下地（LGS100）

ＷＣ側立上りコンクリート部分

←
Ｗ

Ｃ
ド

ア
前

床
レ

ベ
ル

軒先ルーフヒーター
（Y2A通り部分のみ）

施行位置は平面詳細図に依る

腰部自閉樹脂塗膜防水

施行位置は平面詳細図に依る

腰部自閉樹脂塗膜防水（設計GL＋1,200から設計GL-300の範囲）
（設計GL＋1,200から設計GL-300の範囲）

外壁面：発砲ウレタン吹付ｔ30（胴縁共共通）

R6.  03.  15

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4（縦張り）

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

水切り:カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4（縦張り）

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

水切り:カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

C-100*50*20*1.6＠600

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4
（縦張り）

OSD：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ・ﾊｲﾘﾌﾄ型・チェーン式
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意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
A1 1： 50

A3 1：100

X3 X4

Ａ

Y6 Y5

Ｂ

X3X4

Ｃ

Y6Y5

Ｄ

X3 X4

Ａ待機室２

Y4

Ｂ

X4

Ｃ

Y4

Ｄ

待機室１

洗濯機パン

X4

Ａ

石油給湯器

Y2A

Ｂ

洗濯機パン

X4

Ｃ

Y2A

Ｄ

ライニング

ＷＣ脱衣室

待機室FL

待機室FL

脱衣室FL

X3

Ａ

Y2A

Ｂ

X3

Ｃ

Y2A

Ｄ

Ｆ Ｈ

Ｇ
Ｇ

ライニング

吊戸棚

流し台＋調理台

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｈ

Ｈ ＨＦ Ｈ Ｈ

Ｆ Ｆ
Ｇ ＧＦ

Ｈ

Ｆ

上部棚板1段

ランバーコアt24 SOP

Ｇ
Ｉ

Ｇ

ライニングライニング

収納棚

脱衣室FL ＷＣFL

FL+50

洗車機室

X2

Ａ

Y6

Ｂ

X2

Ｃ

Y6

Ｄ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ａ
Ａ Ａ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

展 開 図 凡 例

Ｈ

角波カラー鋼板ｔ0.35

外壁胴縁・GB-Sｔ12.5現し

腰壁：コンクリート打放補修(増コンｔ10)

コンクリート立上

Ｉ

ビニルクロス

ビニル巾木H=60

床材立上H=60

鉄骨柱・梁等　防錆塗装

化粧ケイカル板ｔ4.0(突付)

FL+50

車庫（洗車機室面）

Y6

Ｂ

Ｄ

Ａ

X2

Ａ

Y6

Ｄ

Ａ

Ｄ

Ａ

Ｄ

R6.  03.  15

カーテンボックス：正面付　アルミ製既製品（カーテンレール付ダブル）

カーテンボックス：正面付　アルミ製既製品（カーテンレール付ダブル）

下足箱
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下足箱

下足箱
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意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1：100

A3 1：200

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

ＡＡ

床水下

床水上

設計ＧＬ

鉄骨上端(水下)

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水上)

鉄骨上端(水下)

設計ＧＬ

鉄骨上端(水下)

鉄骨上端(水上)

倉庫FL(水下)

倉庫FL(水上)

最
高

部
高

さ

最
高

軒
高

Ａ Ｂ車庫

待機室FL

Y2AX1 X3X2 Y6 Y4 Y1X4

Ｃ

Ｃ Ｄ Ｄ

設計ＧＬ

Y6Y4Y1 Y2 Y3 Y5

Ｃ

Ｄ

X1X3 X2

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

展 開 図 凡 例

Ｈ

角波カラー鋼板ｔ0.35

外壁胴縁・GB-Sｔ12.5現し

腰壁：コンクリート打放補修(増コンｔ10)

コンクリート立上

Ｉ

ビニルクロス

ビニル巾木H=60

床材立上H=60

鉄骨柱・梁等　防錆塗装

化粧ケイカル板ｔ4.0(突付)

ＷＣＷＣ

脱衣室ＵＳ

車庫

軒天：折板現し

軒天：折板現し

鉄骨部材等鉄部：防錆塗装

天井：折板現し（断熱材ｔ4（フネンエース同等品））

天井：ビニルクロス

化粧ケイカル板t4

X1 X1A X2 X2A X3 X4

軒天：折板現し

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

天井伏図天井伏図

1: 100

CH=2,600

CH=2,600

洗車機室

CH=2,500

天井：GB-D t9.5

Y6

R6.  03.  15

Ｅ
Ｂ Ｅ

Ｂ

Ｂ Ｅ

換気扇（機械設備工事）

開口補強：2C-100×50×20×3.2

換気扇（機械設備工事）

開口補強：2C-100×50×20×3.2

待機室１

天井：ビニルクロス

CH=2,600

待機室２

天井：ビニルクロス
CH=2,600

凡 例

：天井点検口(アルミ製、450角)

Ｄ
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▼

意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
A1 1： 50

A3 1：100

GL+150

１ヶ所

ＷＣ

待機室１、待機室２

3

丁番・シリンダー本締錠・握り玉

1/50

AD 片開き戸

▼

アルマイトアルミ

70

三方枠付枠（アルミ）

GL+100

２ヶ所
2

丁番・シリンダー本締錠・握り玉

1/50

AD 片開き戸

▼

アルマイトアルミ

70

1/50

GL+30

AD
1

片開き戸

車庫

▼

アルマイトアルミ

70

1/100

1
OSD符号

符号

三方枠：StPL-1.6錆止塗装の上SOP

明かり窓：t3 アクリル

車庫

附属金物一式

備考

金物

硝子

材質・仕上

見込・仕様

場所

備考

金物

硝子

材質・仕上

見込・仕様

場所

１ヶ所WD
1

片引き戸

待機室１

壁収納タイプ

1/50

▼

（戸袋）

１ヶ所

ドアチェック・沓摺

丁番・シリンダー本締錠・握り玉

1/50

片開き戸WD
2

脱衣室

戸枠（木製）戸枠（木製）

GL+100 GL+100
▼

GL+100
▼

GL+100

１ヶ所TB
1

トイレブース

ＷＣ

見込み 40

ブース金物一式

戸当り

ＷＣ

見込み 40

ブース金物一式

戸当り

１ヶ所TB トイレブース
2

戸見込み 36 戸見込み 36

X1 X1A X2 X2A X3 X4

待機室１

待機室２

ＷＣＷＣ

脱衣室ＵＳ

OSD OSD
1

X1 X2 X3 X4

AW
1

AW
1

AW
1

AW
1

AW
1

21
AD

AD
2

AD
2

AD
3

WD
1

WD
2

TB
1

TB
2

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

X4

AW

AW

AW

上部ＡＷ（FIX窓）部分

建具キープラン 1:100

ポリエステル樹脂化粧板　 アルミ エッジ ポリエステル樹脂化粧板　 アルミ エッジ

※ 待機室１ ・ 待機室２ ・ 脱衣室・ 便所は機械換気とする。

SUS引手

上吊式金物（ソフトクローズ）一式

ドアクローザー・SUS沓摺 ドアクローザー・SUS沓摺

ドアクローザー・SUS沓摺

シナベニヤ　EP-G　枠：EP-G シナベニヤ　EP-G　枠：EP-G

三方枠付枠（木製）EP-G

三方枠付枠（木製）EP-G

1

1

PW

2

2

2

1A

オーバースライディングドア
OSD
1A

OSD-1A 1ヶ所

OSD-1  1ヶ所

断熱仕様

断熱仕様

待機室１

2

1/50

1

1/50

引違窓（住宅用樹脂窓） 引違窓（住宅用樹脂窓）２ヶ所 １ヶ所

待機室１、待機室２

樹脂押出形材 樹脂押出形材

附属金物一式 附属金物一式

設計GL
▼

設計GL
▼

有効寸法 有効寸法 有効寸法

有
効

寸
法

有
効

寸
法

一般複層ｶﾞﾗｽ　ｔ3-Ａ-3透明一般複層ｶﾞﾗｽ　ｔ3-Ａ-3透明

規格サイズ（メーカーサイズ及び仕様に依る） 規格サイズ（メーカーサイズ及び仕様に依る）

符号

備考

金物

硝子

材質・仕上

見込・仕様

場所

床面積　ｘ　1/20　＝

㎡

採光

床面積：

2. 93

待機室１ 28. 56

有効開口面積

必要面積

x

x
H

HW

W

計 OK

●採光無窓チェック

床面積　ｘ　1/50　＝

床面積： ㎡

排煙

●排煙設備

待機室１ 28. 56

0. 57

有効開口面積

必要面積

x

x
H

HW

W

OK

●採光無窓チェック

床面積　ｘ　1/20　＝

㎡

採光

床面積：

有効開口面積

必要面積

x
HW

計

待機室２ 20. 92

1. 046

OK

床面積　ｘ　1/50　＝

床面積： ㎡

排煙

●排煙設備

有効開口面積

必要面積

x
HW

待機室２ 20. 92

0. 42

計

壁・ 天井： 仕上不燃材料仕上下地共

歩行距離が20ｍ以下に設置（設置届時に位置指定）

■消防法上防火対象物　（１３）イ　自動車車庫

■構造制限　法27条1項　150m2以上　準耐火建築物

誘導標識　１箇所設置（AD-1部分）

床面積　459.91 m2 

消火器　必要能力単位の数値の合計数　＝　459.12m2 ÷ 100m2 ＝ 5単位

有効能力単位の数値の合計数　 Ａ火災能力3　2本　6単位

消防法上の無窓階判定　必要開口面積　459.91 x 1/30 = 15.33 m2 

→ロ準耐二号建築物（不燃構造）令109の３二）

PW-1

PW-2

PW-1

PW-2

PW-1

PW-1

形状・寸法

形状・寸法

形状・寸法

▼
FL

1.64

有効開口面積　OSD-1A 8.0 x 4.5 x 1  = 36.00 m2 

1.576

1.576

1.056x1＝1.64

1.426 1.056x2＝3.01

1.056x1＝1.66

4.67

計

合成樹脂網戸（本体アルミ押出し形材） 合成樹脂網戸（本体アルミ押出し形材）

PW

PW

PW PW

▼
FL

開口 開口

0.74

0.66

0.44x1＝0.32

0.44x2＝0.58

0.90

0.74 0.44x1＝0.32

0.32

告示1436号4-ニ-4 適用

丁番・シリンダー本締錠・握り玉

∴　普通階

AD-1   8.0 x 2.0 x 2  =  3.20 m2 

計 39.20 m2 

内部サムターン

Fix 強化ガラスt5

強化ガラスt5

車庫

洗車機室

AD
4

水切皿板、附属金物一式

車庫、待機室１、待機室２

1
AW

アルミ面格子（たて格子）

1/50

70

アルマイトアルミ

設計GL
▼

アルミ面格子

AW-1  ｔ 5透明
AW-1A  ﾍ゚ ｱｶ゙ ﾗｽ　 ｔ 5-6-5透明

引違窓（鉄骨用外付） ５ヶ所

附属金物一式

車庫上部

３ヶ所ＦＩＸ窓（鉄骨用外付）
AW

1/50

70

アルマイトアルミ

ｔ5透明

G梁

Fix

2

合成樹脂網戸（本体アルミ押出し形材）三方枠付枠（アルミ）

1/50

１ヶ所
AD 片開き戸

車庫

アルマイトアルミ

70

ドアクローザー・SUS沓摺

丁番・シリンダー本締錠・握り玉

4

Fix 透明ガラスt3

透明ガラスt3

▼
GL+50

ガラリ600x400

R6.  03.  15

重量・大型・高強度アルミタイプ　※メーカー仕様による

ハイリフト形・チェーン式

アルミパネル・ウェザーSU2型・レール＆アングル：溶融亜鉛メッキ鋼板

OSD-1Aのみ水圧解錠装置：性能評定品（メーカー仕様に依る）

1
AD

２ヶ所

800

2
,0

00

800

2
,
00

0

800

2
,
00

0

8,000

4
,
50

0

800 130 800

2,
00

0

2,
00

0

2,
00

0

12,000230 23012,000 5,000

3,0003,0003,0003,000 3,0003,000 3,000 3,000 2,780 2,220
230

2
30

3,
2
00

3
,2
0
0

2,
67
5

1,
92
5

23
0

2
30

4,
77

0

230 12,000 6,0006,000 2305,000

29,460

1
1,

4
60

5
,0

00

5
,4

6
0

4
,0

0
0

2,
00

0

29,460
16

,4
6
0

23
0

3
,
20

0
3,

20
0

3
,2

00
3
,2

0
0

3
,
20

0
2
3
0

230

2,
0
15

1,690

1,
1
70

1
,2

60

1,
1
00

1,
0
56

1,576

1,
1
70

1
,2

60

1,
1
00

1,540

1,426

1,540

1,426

50

1,
0
56

2,
60

0

80
0

1
30

44
3

1
,1

7
0

1
,1

7
0

740 660

150

7
00

3,200

2
,4

0
0

1
,
3
0
0

1
,1

00

1,700

10
0

60
0

1,700

2
,0

00

150

1,000

70
0

600

1,790

850

790

550

1
,3

0
0

70
0

1
,3

0
0

70
0

100 240 240
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扉

意　匠一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

Aサ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
A1 1：100

A3 1：200

S=1:20排水溝グレーチング詳細図

S=1:20腰壁詳細図

▼
設計GL

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上

GL-100までﾉﾛ引き(増ｺﾝｔ20)

伸縮目地20*20＠3,000内外

S=1:10 S=1:10屋根詳細図１ 屋根詳細図２

1
0
0以

上

ｹﾐｶﾙ面戸

折版ｔ0.8

ｹﾐｶﾙ面戸

軒先見切面戸

折版ｔ0.8

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ

断熱材ｔ4裏貼
断熱材ｔ4裏貼

裏貼無し
ｹﾗﾊﾞ包：屋根同材加工ｔ0.8 天端：レベル調整モルタル

FP板ｔ30(3種b)打込み

ケミカル面戸

（平板加工）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15

FP板ｔ30(A種2)打込み

砕石地業ｔ200(再生材)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修
(増ｺﾝｔ10)

粗粒度アスファルト舗装t50

ｺﾝｸﾘｰﾄ金コテ下地

設計GL

ＦＬ（水下）

FP板ｔ30(A種2)打込み

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15

砕石地業ｔ200(再生材)

L-40*40*4(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

受枠：L-50*50*6

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW250(T-20)

コンクリート金コテ

L-40*40*4(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

ロードヒーティング敷設

粗粒度アスファルト舗装

後打ちコンクリートt150

OSD下部凍結防止用

水勾配

S=1:20集水桝グレーチング詳細図

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-20

L：平面詳細図による

内部：防水ﾓﾙﾀﾙｔ30

S=1:20アルミサッシ（鉄骨用外付）廻り詳細図

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修
(増ｺﾝｔ10)

アルミ鉄骨用外付サッシ

シーリング

シーリング

シーリング

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上

GL-100までﾉﾛ引き(増ｺﾝｔ20)

伸縮目地20*20＠3,000内外

シーリング

シーリング

アルミフラッシュドア

ＲＣ腰壁部分鉄骨胴縁部分

S=1:20

※納まりはメーカーの部材により決定する事。

※納まりはメーカーの部材により決定する事。

アルミフラッシュドア廻り詳細図

（水返しを付ける）

ステンレス下枠（フラットタイプ）

DH
=
2,

0
00

DW(有効）

GB-R t12.5二枚張り両面
LGS 65形

シナランバーコア合板t24

S=1:20木製上吊式引戸（戸袋仕様）詳細図

※ソフトクローザー仕様

※上吊式引戸用金物一式

DH
=2
,
01

5

内部：防水ﾓﾙﾀﾙｔ30

受枠：L-50*50*6

戸袋専用上レール（面付用）

（車庫外部出入口ＡＤ）

引き残し

・スガツネ　FD25SP 上吊式引戸（戸袋対応）上レール面付用

・ATOM　HR マルチソフトクローズ戸袋納まり 上レール面付用

※ソフトクローザー仕様参考メーカー

同程度品

シーリング

アルミ面格子

アルミ鉄骨用外付サッシ

アルミ面格子

水切り:ｶﾗｰ鋼板ｔ0.35

水切り:ｶﾗｰ鋼板ｔ0.35

車庫：鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-20

洗車機室：鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2

R6.  03.  15

床見切り

(38)メーカー寸法に依る→

SUS床見切り（へ形）

S=1:5 ライニング 廻り詳細図

SUSライニング天端

シーリング

シーリング

▽FL▽FL

1
,3

0
0 

小
便

器
 
 9

0
0 

洗
面

器

LGS 65下地

化粧ケイカル板t4 ＋ GB=S t12.5下地

小便器及び洗面器 流し台

シーリング

SUSライニング天端

シーリング

 1
,2

0
0 

洗
濯

機

化粧ケイカル板t4

（流し台前部分のみ）

LGS 65下地

化粧ケイカル板t4

＋ GB=S t12.5下地

S=1:20

シーリング

シーリング

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上

GL-100までﾉﾛ引き(増ｺﾝｔ20)

伸縮目地20*20＠3,000内外

※納まりはメーカーの部材により決定する事。

S=1:20

発砲ウレタン吹付t30

カーテンボックス：正面付　既製品（カーテンレール付ダブル）

（トーソー　ファセット　サイドキャップセット　程度）
発砲ウレタン吹付t30

70

樹脂サッシ（住宅用）

木枠　EP-G

P
W 

H

樹脂サッシ（住宅用）

発砲ウレタン吹付t30

シーリング

PW W

シーリング

水切り:ｶﾗｰ鋼板ｔ0.35

水切り:ｶﾗｰ鋼板ｔ0.35

S=1:20

待機室１ 待機室２

枠板(外周)

：ランバー下地見掛りポリ合板貼ｔ24

：ランバー下地見掛りポリ合板貼ｔ18

仕切板

固定棚

SUS製露受皿ｔ0.8(ズレ防止付)

固定棚

枠板枠板

S=1:20

固定棚・仕切板
枠板(外周)：ランバー下地見掛りポリ合板貼ｔ18

扉・可動棚：：ランバー下地見掛りポリ合板貼ｔ18

▽FL

▽FL

扉

可動棚

連続埋込ダボ

枠板

ＷＣ 収納棚　詳細図待機室１・２ 下足箱　詳細図

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4（縦張り）

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

C-100*50*20*1.6＠600

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4（縦張り）

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

C-100*50*20*1.6＠600

C-100*50*20*1.6＠606

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4
（縦張り）

C-100*50*20*1.6＠606

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

外壁：カラーガルバリウム
角波鋼板ｔ0.4（縦張り）

C-100*50*20*1.6＠606

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4
（縦張り）

外壁：カラーガルバリウム角波鋼板ｔ0.4（縦張り）

透湿防水シート＋GB-Sｔ12.5下地

C-100*50*20*1.6＠600

樹脂サッシ（鉄骨用外付）（待機室部）廻り詳細図

1
,2

0
0

10020 1050

5050180

170

230

230

10
0

23
0

680

450

230

2
00

775 250

550 160 160

230

230

30
0

2
00

30

200

250160 160

1,
1
00

1
00

50 70

1,700

50 100 2010

5
0

7
0

800

2
5

135

652510 25 10

25 130 25

1
1
5

1
3
5

50
0

500160 160

5
0
0

100

10

1
,
00

0

2
5

240

10

2
5

30 50 20100

10
0

10

10

2
5

25

25

36115

376 24

400

1
,6

5
0

41
0

18
5
48

1
8

54
8

24
6
0

1
30

26
2

1
3
0

4
00

1
30

40
0

24

1
8

18
1
8

900 1,372.5

272 18 272 18 272 317.6 18 317.6 18 317.6 18 317.624 24 24 24

492.5

456.5

472.5 10

1818

10

7
1
0

6
7
4

7
0
0

1
0

1
8

1
8

1
,2

9
0

238.5

202.518 18
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交通誘導員Ａ：４０人（概数）

仮設引込柱

資材置場：316㎡

敷鉄板：1,524×6,096×22　36枚　334㎡

現場事務所
休憩所

産廃処理分別ヤード

資材置場

仮囲い(指定)：仮囲鉄板　H＝2.0m　L＝27.0m

工事動線

凡 例

工事出入口

▼

仮設引込柱：1ヶ所

改修建物（１期工事）

5,000

22,00
0

51
.0
91
7ﾟ

町道「浜中丘の上線」

法42条
1項1号（幅員8,00

0）

6,04
5

道
路

境
界

線
 
37

,
69

5

道路境界線 72,420

道
路

境
界

線
 5

8
,7

8
8

K4 K3

K2

K1

30,5
64

14,6
78

24.18
8

道
路

幅
員

8,000

25.
176

7.
57

5

27.
318

11.0
48

10,7
95

20
.3
27

7
.2

47

1
3.

20
9

1
1.

67
3

11
.6

50

44.4
71

反対側 道路境界線

13.
903

反対側 道路境界線

11,7
31

SEF1074

SEF1103

SEF1102

SF932

SF930

SF928

SX2344

SX2345

SF3

SF4

SF5-2

SF952

SF952-2

SF963-5

SF924

SF926

R6.  03.  15

年　 月　 日

A3 1：600

A1 1：300

図面番号

図
　
面
　
名

工
　
事
　
名

株式
縮
　
　
尺

会社 サ ン 設 計 事 務 所 A

枚の内
SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

区
 分

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号 意　匠

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 仮設計画図 14
一級建築士第３０６４２９号

管理建築士　橋本　尚幸



SF926

SF928

SF930

SF932

SF934
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令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 軸組図（１）
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X1 X3X2

　　通　軸組図　S=1:100

X1 X3X2

X4

X4

Y2A

X1

柱芯 柱芯 柱芯

X3X2 X4

FG1 FG1 FG1 FG1
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P150 P150 P150 P150 P150 P150

G488

C300B

G488

C300B

G692 G692

Ｊ ＪＪ Ｊ Ｊ Ｊ

C200

G350

Ｊ Ｊ

X1

柱芯 柱芯 柱芯

X3X2 X4

SB346 SB346SB346 SB346

P194

FB1 FB1 FB1 FB1

P194

SB346 SB346SB346

P194

FB1 FB1 FB1 FB1 FB2

SB346

SB244

P194

P100

C200

X1

柱芯 柱芯 柱芯

X3X2 X4

X1

柱芯 柱芯

X3X2 X4

Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ

G488 G488

C300A C300A

C200

G350

G350

P244 P244

P100 P100

HB244

P244 P244

P100

柱芯

FG3 FG3 FG3 FG3

柱面

柱面

柱面柱面

X1A X2A

X1A X2A

X1A X2A X1A X2A

X1A X2A

X1A X2A

水上

水下

水上

水下

水上

水下

水上

水下

FG5

C300C300BC300B

P100

HB244

P148

C200C300

P148P148

ＪＪ

Ｊ Ｊ

Ｊ Ｊ

FG6 FG4

FG2 FG2FG2 FG2

F6 F4 F6 F5F6

F3 F1F2 F2 F3 F5

F7 F7F5

F5 F5F4 F3 F4

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号

構　造

S

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

朝倉　隆

一級建築士第２４９４０２号

構造設計一級建築士第６４３２号

株式会社　福本構造設計

北海道知事登録（石）第１０６６号

構造関係規定に適合することを確認した。

年　 月　 日

R6.  03.  
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基礎リスト　S=1:50

Ｆ１

はかま筋

　
基

礎
筋

：
２

８
－

Ｄ
２

５
は

か
ま

筋
：

１
９

－
Ｄ

１
３

基礎筋

　基礎筋：３２－Ｄ２５
はかま筋：２１－Ｄ１３

基礎筋はかま筋

設計ＧＬ

設計ＧＬ

Ｆ２

はかま筋 基礎筋

は
か

ま
筋

：
１

８
－

Ｄ
１

３

はかま筋：１８－Ｄ１３

はかま筋

　基礎筋：２６－Ｄ２５

　
基

礎
筋

：
２

６
－

Ｄ
２

５

基礎筋

Ｆ３

基礎筋

はかま筋

　
基

礎
筋

：
２

３
－

Ｄ
２

２

　基礎筋：２３－Ｄ２２

は
か

ま
筋

：
１

６
－

Ｄ
１

３

はかま筋：１６－Ｄ１３

基礎筋

はかま筋

Ｆ４

はかま筋 基礎筋

　基礎筋：１８－Ｄ２２

　
基

礎
筋

：
１

８
－

Ｄ
２

２

はかま筋：１３－Ｄ１３

は
か

ま
筋

：
１

３
－

Ｄ
１

３

基礎筋

はかま筋

はかま筋 基礎筋

　基礎筋：１５－Ｄ１９

　
基

礎
筋

：
１

５
－

Ｄ
１

９

はかま筋：１０－Ｄ１３

は
か

ま
筋

：
１

０
－

Ｄ
１

３

Ｆ６

はかま筋

基礎筋

Ｆ５

基礎筋はかま筋

はかま筋：１２－Ｄ１３

は
か

ま
筋

：
１

２
－

Ｄ
１

３

　基礎筋：１８－Ｄ１９

　
基

礎
筋

：
１

８
－

Ｄ
１

９

基礎筋

はかま筋

はかま筋 基礎筋

　基礎筋：１２－Ｄ１６

　
基

礎
筋

：
１

２
－

Ｄ
１

６

基礎筋

はかま筋：　９－Ｄ１３

は
か

ま
筋

：
　

９
－

Ｄ
１

３

はかま筋

Ｆ７

特記なき地業　捨コンクリート厚　５０㎜
　　　　　　　切込砕石厚　　　１００㎜
特記なき　　　巾止筋　Ｄ１０　＠９００

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号

構　造

S

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

朝倉　隆

一級建築士第２４９４０２号

構造設計一級建築士第６４３２号

株式会社　福本構造設計

北海道知事登録（石）第１０６６号

構造関係規定に適合することを確認した。

年　 月　 日

R6.  03.  
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3,000

1,
75

0

90
0

3,000

6,000

5,
50

0

2,
75

0
2,

75
0

2,500

1,
75

0

2,500

5,000

2,
50

0

5,
00

0

2,
50

0
80

0

2,200

1,
75

0

2,200

4,400

2,
20

0

4,
40

0

2,
20

0
80

0

1,
75

0

1,800

1,
80

0

3,
60

0

1,
80

0

1,800

3,600

65
0

1,
75

0

1,400

65
0

1,
40

0

2,
80

0

1,
40

0

1,400

2,800

1,
75

0

1,600 1,600

3,200

1,
60

0

3,
20

0

1,
60

0
65

0

1,
75

0

1,
20

0

2,
40

0

1,
20

0

1,200 1,200

2,400

60
0

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 基礎リスト 11



特記なき地業　捨コンクリート厚　５０㎜
　　　　　　　切込砕石厚　　　１００㎜
特記なき　　　巾止筋　Ｄ１０　＠１，０００

全断面 全断面

ＦＧ３

全断面

ＦＧ２

全断面 全断面

ＦＧ４ ＦＧ５

基礎梁リスト　S=1:30

－Ｄ１３－＠２００

４００　ｘ　１０００

　４－Ｄ２５

　４－Ｄ２５

　４－Ｄ１３

－Ｄ１３－＠２００

４００　ｘ　１０００

　４－Ｄ２５

　４－Ｄ２５

　４－Ｄ１３

　５－Ｄ２５

　５－Ｄ２５

－Ｄ１３－＠２００

　４－Ｄ２５

　４－Ｄ２５

－Ｄ１３－＠２００

４００　ｘ　１０００

　４－Ｄ２５

　４－Ｄ２５

　４－Ｄ１３

－Ｄ１３－＠２００

　５－Ｄ２５

　５－Ｄ２５

ＦＧ１符　号

位　置

巾ｘ成

上端筋

下端筋

あばら筋

腹　筋

断　面

設計ＧＬ

符　号

位　置

巾ｘ成

上端筋

下端筋

あばら筋

腹　筋

断　面

設計ＧＬ

ＦＧ１１

－Ｄ１３－＠２００

６－Ｄ１３

５００　ｘ　１２５０

　５－Ｄ２５

　５－Ｄ２５

　５－Ｄ２５

　５－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

－Ｄ１３－＠２００

６－Ｄ１３

５００　ｘ　１２５０

ＦＧ１２ ＦＧ１３

端部・中央連続端端部・中央 連続端

ＦＧ１５

端部・中央連続端

　７－Ｄ２５

１２－Ｄ２５ 　７－Ｄ２５

１２－Ｄ２５

６５０　ｘ　１２５０

－Ｄ１３－＠１５０

６－Ｄ１３

６５０　ｘ　１２５０

－Ｄ１３－＠１５０

６－Ｄ１３

　７－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

１２－Ｄ２５

端部・中央 連続端

ＦＧ１４

端部・中央 連続端

ＦＧ１６

－Ｄ１３－＠１５０

６－Ｄ１３

　７－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

１２－Ｄ２５

６００　ｘ　１２５０

－Ｄ１３－＠１５０

６－Ｄ１３

６００　ｘ　１２５０

　７－Ｄ２５

１２－Ｄ２５

１２－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

連続端 端部・中央

４００　ｘ　１２５０

　６－Ｄ１３

５００　ｘ　７５０

全断面

ＦＧ６

全断面

ＦＧ１７

全断面

ＦＧ１８

　５－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

－Ｄ１３－＠２００

　４－Ｄ１３

５００　ｘ　１０００

　５－Ｄ２５

　７－Ｄ２５

－Ｄ１３－＠２００

　６－Ｄ１３

５００　ｘ　１２５０

－Ｄ１３－＠２００

　６－Ｄ１３

４５０　ｘ　１２５０

　６－Ｄ２５

　６－Ｄ２５

全断面

ＦＢ１

全断面 全断面 全断面

ＦＢ２ ＦＢ３ ＦＢ４

　２－Ｄ１０

４５０　ｘ　８００

　５－Ｄ２２

　５－Ｄ２２

－Ｄ１３－＠２００

　２－Ｄ１０

　３－Ｄ２２

　３－Ｄ２２

３００　ｘ　６５０

－Ｄ１０－＠２００

　２－Ｄ１０

３５０　ｘ　８００

　３－Ｄ２２

　３－Ｄ２２

－Ｄ１０－＠１５０

２５０　ｘ　１２５０

　２－Ｄ２２

　２－Ｄ２２

－Ｄ１０－＠２００

　６－Ｄ１０　２－Ｄ１３

Ｂ

Ｙ方向上端筋

Ｘ方向上端筋

Ｄ

X

大梁主筋位置 カットオフ長さ

Ld2

中央下端
カットオフ長さ

Ld2

・特記なき部材のカットオフは構造配筋基準による。・梁上端主筋の配筋順序は、

　Ｘ方向を先行配筋（下）とする。

Ld1 Ld3

左端上端
カットオフ長さ

右端上端
カットオフ長さ

階 軸

１

１

１

１

１

１

（ｍｍ）

左端 右端 Ld1

ー

ー

ld2

ー

ー

ー

ー

ー

Ld3梁符号

FG12 Y1 Y4

Y4 Y6

Y1 Y4

Y4 Y6

Y1 Y4

Y4 Y6

ー

ー ー

ー

ー

FG11

FG13

FG14

FG16

FG15

3,000以上

3,000以上

3,000以上

3,000以上

3,000以上

3,000以上

X1

X1・X3

X2

X2

X1A・X2A

X1A・X2A

柱芯柱芯

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
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図面番号

構　造

S

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

朝倉　隆

一級建築士第２４９４０２号

構造設計一級建築士第６４３２号

株式会社　福本構造設計
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構造関係規定に適合することを確認した。

年　 月　 日

R6.  03.  
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Ｙ

Ｘ

柱型芯線図　S=1:50

スラブリスト

長辺（配力筋）方向位　置符　号

上　筋

下　筋

短辺（主筋）方向厚　さ

上　筋

下　筋

上　筋

下　筋

・軸方向補強筋の定着長さは、Ｌ　とする。２

梁のあばら筋と
同径・同間隔

腹筋
Ｄ１３＠２００以下

＠

＠ ＠

５
０

＠

軸方向補強筋
Ｄ１６＠２００以下

Ｌ
２

※下面の打増しも同様とする。

・打増し厚さが７０ｍｍ未満の場合は補強筋不要とする。

特記なき　鉄筋定着長は構造配筋基準により、
　　　　　記載のないものはＬ２とする。部分配筋詳細図　S=1:30

基礎梁上スラブ受け補強要領 腰壁Ｗ１５ 排水溝、排水升

２－Ｄ１３

設計ＧＬ

基礎梁上フカシ補強

Ｄ１０＠２００ダブル

Ｄ１０＠２００
ダブルチドリ

胴縁芯

Ｓ１ ２００
Ｄ１３＠１５０ Ｄ１３＠１５０

Ｄ１３＠１５０Ｄ１３＠１５０

Ｓ２ １５０
Ｄ１０・Ｄ１３＠２００ Ｄ１０＠２００

Ｄ１０・Ｄ１３＠２００ Ｄ１０＠２００

X1 X2 X3 X4

柱芯 柱芯
柱面 柱面

Ｃ３００Ｂ

Ｃ３００Ｂ Ｃ３００Ｂ

Ｃ３００Ｂ Ｃ３００Ａ

Ｃ３００ＡＣ３００Ａ Ｃ３００

Ｃ３００

Ｃ２００ Ｃ２００

Ｃ２００

Ｃ２００

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1
柱芯

柱芯

柱面

Y4

Y6

Y2A

Y1

Y2

柱面

符　号

Ｃ柱柱脚リスト　S=1:30

Ｙ

Ｘ

鉄骨主材

帯　筋

主　筋

Ｂ.Ｐ

Ａ.ＢＯＬＴ

Ｒｉｖ.Ｐ

Ｌ

Ｌ

Ｂ.Ｐ形状Ｌ

柱　型

（ＡＢＲ４９０）

Ｌ

□－Ｄ１３＠１００（頂部二重巻）

（四隅フック付）

Ｃ３００

□－３００ｘ３００ｘ１２（ＢＣＲ２９５）

ＢＰ－３６ｘ５５０ｘ５５０

　８－Ｍ２７

Ｐ－１２５ｘ　９Ｌ

（ＳＮ４９０Ｃ）

１６－Ｄ２２

５

５

Ｃ３００Ａ

（ＡＢＲ４９０）

Ｌ

（頂部二重巻）□－Ｄ１３＠１００

（四隅フック付）

□－３００ｘ３００ｘ１６（ＢＣＲ２９５）

ＢＰ－４０ｘ５５０ｘ５５０

　８－Ｍ３０

Ｐ－１５０ｘ１２Ｌ

（ＳＮ４９０Ｃ）

１６－Ｄ２２

５

５

Ｃ３００Ｂ Ｃ２００

（ＡＢＲ４９０）

Ｌ

（頂部二重巻）□－Ｄ１３＠１００

（四隅フック付）

（ＢＣＲ２９５）

ＢＰ－４０ｘ５５０ｘ５５０

　８－Ｍ３０

Ｐ－１５０ｘ１２Ｌ

（ＳＮ４９０Ｃ）

１６－Ｄ２２

５

５

（ＡＢＲ４９０）

Ｌ

（頂部二重巻）□－Ｄ１３＠１００

（四隅フック付）

（ＳＮ４９０Ｃ）

符　号

Ｙ

Ｘ
Ｐ柱柱脚リスト　S=1:30

鉄骨主材

Ｂ.Ｐ形状Ｌ

Ｂ.Ｐ

Ａ.ＢＯＬＴ

Ｌ

・特記なき鋼材は、ＳＳ４００とする。
・特記なきＡ.ＢＯＬＴは、ＳＳ４００とする。

Ｐ２４４ Ｐ１９４

Ｈ－１９４ｘ１５０ｘ　６ｘ　９

Ｌ

　２－Ｍ２０

ＢＰ－１６ｘ２００ｘ２４０Ｌ

Ｈ－２４４ｘ１７５ｘ　７ｘ１１

　４－Ｍ２０

ＢＰ－１９ｘ２２０ｘ２９０

Ｃ柱アンカーボルト

厚５０

ＢＬ

定
着

長
さ

　
Ｌ

ａ

無収縮モルタル

定着板
ナット

座金
ダブルナット

アンカーボルト

ナット

ベースプレート

Ｆ１

50

　ＡＢＲ４９０
　（ＪＩＳ Ｂ １２２０）

□－３００ｘ３００ｘ１９ □－２００ｘ２００ｘ９（ＢＣＲ２９５）

ＢＰ－２８ｘ４００ｘ４００

　８－Ｍ２２

４

４

１２－Ｄ２２

Ｍ２２

Ｍ２７

Ｍ３０

定着長さ
Ｌａ

ねじの呼び

７５０

６７５

５５０

Ｐ－１６ｘ１００ｘ１００Ｌ

Ｐ－１６ｘ　９０ｘ　９０Ｌ

Ｌ

定着板

Ｐ－１２ｘ　７０ｘ　７０

Ｐ１５０ Ｐ１４８

Ｌ

Ｈ－１５０ｘ１５０ｘ　７ｘ１０

　２－Ｍ２０

ＢＰ－１６ｘ２２０ｘ２００ Ｌ

Ｈ－１４８ｘ１００ｘ　６ｘ　９

ＢＰ－１２ｘ２００ｘ２００

　２－Ｍ１６

BxD

ｔ

Ｄ１６

Ｄ１６

Ｄ１６

45°Ｄ１６
Ｄ１６

Ｄ１６

Ｄ１６

Ｄ１６ スラブ筋

スラブ筋

ｔ

ｔ

　ＳＳ４００
　（ＪＩＳ Ｂ １２２０）

ｂ

ａ

ダブルナット

ＢＰＬ

Ｌ 無収縮モルタル
厚５０

Ｆ１

ボルト径 ｂＬ ａ

（Ｌ＝２０ｄ）

Ｍ２０ ４００ １００ ８０

Ｍ２２ ４４０ １１０ ９０

Ｍ１６

Ｍ１２

３２０

２４０

　６５

　５０

６５

５０

Ｐ柱アンカーボルト 柱脚部保護コンクリート　S=1:30

設計ＧＬ

Ｄ１３＠２００

ａ－ａ断面

□－Ｄ１３＠１００

Ｄ１３＠２００

２－□－Ｄ１３
□－Ｄ１３＠１００

ａ ａ

保
護

コ
ン

ク
リ

ー
ト

柱
型

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号

構　造

S

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

朝倉　隆

一級建築士第２４９４０２号

構造設計一級建築士第６４３２号

株式会社　福本構造設計

北海道知事登録（石）第１０６６号

構造関係規定に適合することを確認した。

年　 月　 日

R6.  03.  

A1 1：50,30
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柱脚リスト、柱芯線図

スラブリスト、部分配筋詳細図

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事



１．使用鋼材

鉄骨主材リスト

ＳＳ４００ ＳＮ４９０Ｃ通しダイアフラム
内ダイアフラム ＳＮ４９０Ｂ

・特記なきボルトはＨ．Ｔ．Ｂとする。 

Ｈ型鋼
角形鋼管 ＢＣＲ２９５

ＬＣ柱ＢＰ ＳＮ４９０Ｃ ＧＰ・Ｐ柱ＢＰＬ Ｌ ＳＳ４００
ＳＳＣ４００軽量形鋼
ＳＳ４００山形鋼・ブレース

２．ＨＴＢ　　　　Ｆ１０Ｔ・Ｓ１０Ｔ（μ≧０．４５）

３．大梁リスト

備　　考符　号 主　　材

Ｇ６９２

Ｇ４８８ Ｈ－４８８ｘ３００ｘ１１ｘ１８

Ｈ－６９２ｘ３００ｘ１３ｘ２０

（ＳＳ４００）

（ＳＳ４００）

Ｇ３４０ Ｈ－３４０ｘ２５０ｘ　９ｘ１４（ＳＳ４００）

符　号 ＬＰＨ・Ｔ・Ｂ 備　　考主　　材

８．その他リスト

屋　根 かさ上げ材
Ｃ－１００ｘ５０ｘ２０ｘ２．３（ＳＳＣ４００）丸馳折板Ⅰ型 　ｔ＝０．８　Ｈ＝１６５

（ＳＳ４００）Ｍ１６（ＪＩＳターンバックル筋違） ＬＧＰ－　９１－Ｍ１６水平ブレース
ＢＲ１６

中ボルト
２－Ｍ１２ ＬＧＰ－　６（ＳＳＣ４００） アングルピース

（ＳＳ４００）横胴縁

中ボルト
２－Ｍ１２ ＬＧＰ－　６開口補強等 （ＳＳＣ４００）２Ｃ－１００ｘ５０ｘ２０ｘ３．２

Ｌ－１２０ｘ１２０ｘ　８Ｃ－１００ｘ５０ｘ２０ｘ３．２＠６０６

●ＳＣＳＳ-Ｈ９７鉄骨構造標準接合部　Ｈ形鋼編[ＳＩ単位表示版](建設省住宅局建築指導課監修)に準拠
●使用材料　・梁母材：４００Ｎ級鋼　・添板：梁母材と同強度の鋼材　

ボ
ル
ト
径

ボルト ゲージ(mm)

フ　ラ　ン　ジ

外添板(mm) 内添板(mm) ボルト

ウ　ェ　ブ

添板寸法(mm)

nF×mF ｇ1 ｇ2 厚×幅×長さ 厚×幅×長さ mW×nW Pc(mm) 厚×幅×長さ

継手呼称断　面　寸　法梁符号

梁継手表

H-340×250×9×14 M20 4×2 150 - 12×250×530 12×100×530 60 9×200×290 GGF-4X-J-3525･0916-203×2

M20 4×2 150 40 12×300×440 12×110×440 90 12×350×290 GGF-4X-J-5030･1219-204×2Ｇ４８８

Ｇ６９２

H-488×300×11×18

大梁継手リストによる

・高力ボルト配置図 ・フランジ高力ボルト配置図

・ウェブ高力ボルト配置図

１００＜Ｂ＜３００

ｎＦ

ｍ
Ｆ

ｍ
Ｗ

ｎＷ

ｎＷ＝１

Ｂ＝３００

ｎＦ

ｍ
Ｆ

ｍ
Ｗ

ｎＷ

ｎＷ＝２以上

特記なき限り、接合形式はＣとする。

２面せん断

※ピッチは
　主材リストに倣う

接合形式　Ｂ

１面せん断

接合形式　Ｃ

１面せん断
ｒ＝２０

ｒ＝２０

ｍ
Ｐ

ｒ＝２０

ｎＰ

ｎＰ

ｍ
Ｐ

接合形式　Ａ

ピン接合継手タイプ

梁符号 Ｇ６９２

@45 @45

@6
0

備　考

鋼　材

ボルト

プレート

ウェブフランジ

Ｌ

Ｌ ２Ｐ－　９ｘ１７０ｘ５６０Ｌ

Ｈ－６９２ｘ３００ｘ１３ｘ２０

　９ｘ１－Ｍ２２＠６０

断　面

大梁継手リスト　S=1:30
・特記なき鋼材は、ＳＳ４００とする。
・特記なきボルトは、Ｈ.Ｔ.Ｂ（Ｆ１０Ｔ）とする。

Ｇ３５０ Ｈ－３５０ｘ１７５ｘ　７ｘ１１

Ｇ３００ Ｈ－３００ｘ１５０ｘ６．５ｘ９

（ＳＳ４００）

（ＳＳ４００）

４．柱リスト

備　　考符　号 主　　材

Ｃ３００Ａ

Ｃ３００Ｂ

（ＢＣＲ２９５） 柱脚は柱脚リストによる□－３００ｘ３００ｘ１６

（ＢＣＲ２９５） 柱脚は柱脚リストによる□－３００ｘ３００ｘ１９

Ｃ３００ （ＢＣＲ２９５）□－３００ｘ３００ｘ１２ 柱脚は柱脚リストによる

（ＢＣＲ２９５） 柱脚は柱脚リストによるＣ２００ □－２００ｘ２００ｘ　９

符　号

５．小梁リスト

ＰＬ 備　　考ボルト径 P1mP×nP P2主　　材

ＬＭ２０

Ｌ

Ｌ

３ｘ２ ６０

ＳＢ４４０

ＳＢ３４６

ＳＢ４４６

Ｈ－４４０ｘ３００ｘ１１ｘ１８（ＳＳ４００）

（ＳＳ４００）

（ＳＳ４００）

Ｈ－４４６ｘ１９９ｘ　８ｘ１２

Ｈ－３４６ｘ１７４ｘ　６ｘ　９
ＧＰ－　９

Ｍ２０

４ｘ２Ｍ２０ ＧＰ－１２

４ｘ２ ＧＰ－１２

ＳＢ３００ （ＳＳ４００）Ｈ－３００ｘ１５０ｘ６．５ｘ９

符　号

６．間柱リスト

ＰＬP1 P2ボルト径 備　　考mP×nP主　　材

Ｐ２４４

Ｐ１９４ Ｈ－１９４ｘ１５０ｘ　６ｘ　９

Ｈ－２４４ｘ１７５ｘ　７ｘ１１

（ＳＳ４００）

（ＳＳ４００）

ＬＢＰは柱脚リストによる

ＬＢＰは柱脚リストによる

ＧＰ－　９Ｌ２ｘ１ ６０ ーＭ２０

ＧＰ－　９Ｌ６０ ーＭ２０ ３ｘ１

（ＳＳ４００） ＧＰ－　９ＬＭ１６ １ｘ２ ６０ーＨ－１００ｘ１００ｘ　６ｘ　８Ｐ１００

ＬＢＰは柱脚リストによる

ＬＢＰは柱脚リストによる

Ｐ１５０ Ｈ－１５０ｘ１５０ｘ　７ｘ１０（ＳＳ４００） ＧＰ－　９ＬＭ１６ １ｘ２ ６０ー

（ＳＳ４００） ＧＰ－　９ＬＭ１６ １ｘ２ ６０ーＰ１４８ Ｈ－１４８ｘ１００ｘ　６ｘ　９

符　号 ＰＬP1 P2ボルト径 備　　考mP×nP主　　材

７．水平柱リスト

横使い（Ｈ）Ｈ－２４４ｘ１７５ｘ　７ｘ１１（ＳＳ４００） ＧＰ－　９Ｌ６０ ーＭ２０ ３ｘ１ＨＢ２４４

Ｒｔ （ＳＳ４００）　－１５０ｘ７５ｘ６．５ｘ１０ ＬＭ１６ １ｘ２ ＧＰ－　９

ＳＢ１５０ Ｈ－１５０ｘ　７５ｘ　５ｘ　７（ＳＳ４００）

（ＳＳ４００）Ｈ－２００ｘ１００ｘ５．５ｘ８ＳＢ２００

ＳＢ２４４ （ＳＳ４００）Ｈ－２４４ｘ１７５ｘ　７ｘ１１

ピン接

横補剛

ピン接

横補剛

Ｍ２０ Ｌー３ｘ１ ＧＰ－　９

Ｍ２０ Ｌー３ｘ１ ＧＰ－　９６０

ＬＭ１６ ＧＰ－　９

Ｌ６０ ー２ｘ１Ｍ１６ ＧＰ－　９

Ｍ２０ Ｌー３ｘ１ ＧＰ－　９６０

Ｍ２０ ＬＧＰ－　９６０３ｘ２

６０

６０

H-300×150×6.5×9 M20 2×2 - 9×150×290 9×60×290 120 6×200×170 GGF-4X-J-3015･0609-202×190

H-350×175×7×11 M20 2×2 105 - 9×175×290 9×70×290 90 6×260×170 GGF-4X-J-3517･0612-203×1

Ｇ３４０

Ｇ３００

Ｇ３５０

２ｘ５－Ｍ２２

８０

８０

６０

６０

６０

１ｘ２

６０ー

６０ー

　Ｐ－１９ｘ３００ｘ５３０

２Ｐ－１９ｘ１１０ｘ５３０

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号

構　造

S

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

朝倉　隆

一級建築士第２４９４０２号

構造設計一級建築士第６４３２号

株式会社　福本構造設計

北海道知事登録（石）第１０６６号

構造関係規定に適合することを確認した。

年　 月　 日

R6.  03.  

A3 1：60

A1 1：30 14

ウェブ添板

フランジ外添板

フランジ内添板

第１ボルトは外側とする
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令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 鉄骨主材リスト



Ｊ Ｊ

共 通 事 項

・特記なきボルトはＨ．Ｔ．Ｂとする。

・特記なき使用鋼材は、ＳＳ４００とする。

・柱梁溶接符号及びスカラップは、
　主材リスト及び溶接規準図による。

・柱脚は柱脚リストによる。

Ｌ
（ＳＮ４９０Ｃ）
Ｐ－２８

Ｌ
（ＳＮ４９０Ｃ）
Ｐ－２８

Ｌ
（ＳＮ４９０Ｃ）
Ｐ－２２

Ｇ３４０

Ｇ３４０

Ｈ－３４０ｘ２５０ｘ　９ｘ１４

Ｇ３４０

Ｇ
６

９
２

ＳＢ１５０

Ｒｔ

ＳＢ４４０

Ｇ３４０

ＳＢ４４６

Ｇ
４

８
８

Ｈ
－

４
８

８
ｘ

３
０

０
ｘ

１
１

ｘ
１

８

Ｗ：３ｘ２－Ｍ２０＠６０　２Ｐ－　９
Ｆ：８－Ｍ２０　Ｐ－１２
　　　　　　　２Ｐ－１２

Ｌ
Ｌ

Ｌ

Ｌ
（ＳＮ４９０Ｃ）
Ｐ－２２

Ｌ
（ＳＮ４９０Ｃ）
Ｐ－２５

Ｈ
－

６
９

２
ｘ

３
０

０
ｘ

１
３

ｘ
２

０

Ｒｔ

Ｈ－１５０ｘ　７５ｘ　５ｘ　７

（ＳＳ４００）

屋根ブレースＢＲ１６
Ｍ１６（ＪＩＳターンバックル筋違）

Ｌ
１－Ｍ１６
ＧＰ－　９

（
Ｓ
Ｓ

Ｃ
４

０
０

）
Ｃ

－
１

０
０

ｘ
５

０
ｘ

２
０

ｘ
２

．
３

か
さ

上
げ

材

（
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SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
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サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
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事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号

構　造

S

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

朝倉　隆

一級建築士第２４９４０２号

構造設計一級建築士第６４３２号

株式会社　福本構造設計

北海道知事登録（石）第１０６６号

構造関係規定に適合することを確認した。

年　 月　 日

R6.  03.  
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令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 鉄骨詳細図



鉄骨造平屋建て　準耐火建築物(ロ準耐2号)構造規模

最後部高さ

最高軒高

建築面積

延床面積

容積対象床面積

敷地面積

余市町浜中町297番地1の内地名地番

建築用途

用途地域

道路名称

計 画 概 要

町道　浜中丘の上朝日町線

準住居地域・建築基準法第22条区域

建蔽率・容積率

工事名 令和7年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事

車庫及び待機所・休憩所

3,545.56㎡（車道又は歩道以外の部分）

【建蔽率：60%＞12.97%　容積率：200%＞10.38%】

459.91㎡（139.12坪）

459.91㎡（139.12坪）

367.93㎡（111.30坪）

6.249ｍ

5.949ｍ

付近見取図

建設地：余市町浜中町297番地1の内
下水道公共桝

下水道公共桝

空気・仕切弁
上水本管

法42条
1項1号（幅員8,00

0）

町道「浜中丘の上線」

凡 例

配置図　1：500
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出入口（片開きドア）

：

道路敷地（前面道路）の範囲

道路敷地（申請敷地）の範囲

： 設計GLよりの設計地盤レベルを示す。±000
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： 除雪作業車等保管倉庫新築範囲
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令和7年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 付近見取図・配置図 01Ｅ
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※E-03図参照
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図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸
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A1 1：200

A3 1：400
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傾
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敷地出入口

詰所

鉄塔

北電柱

406632481574

北電柱

R6.  3.  15

構内配電・構内通信線路設備 平面図[新設・改修]

1.電力引込工事は別途電力会社工事とする。

既設建物

新設倉庫①

特記事項

架空引込線[既設]

北電柱[既設]406632388057

架空線[既設]

メーターボックス（樹脂製）既設

WP

既設分電盤北電柱(新設)
※別途電力会社工事

北電柱(新設)
※別途電力会社工事

北電柱[既設]

北電柱[既設]

[既設]

※E-08図参照

受電点[既設]

Ｗ

架空配線×2　再取付
※取り外しはE-12図参照

詰所供給用電源

電話引込(別途通信会社工事）

※別途電力会社工事
北電柱(新設)

2.電話引込工事は別途通信会社工事とする。

※倉庫附近の架空電線については、アーム等で屋根横断を回避するように電力会社と協議すること。

※通信線の引込箇所については監督員と協議し決定すること。

架空配線(既設のまま)

WS-1

受電点[新設]

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 02構内配電・構内通信線路設備

電力引込(別途電力会社工事）
※WS-1(引込開閉器盤)はE-03図参照

※E-03図参照
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電 気

A1 1：100

A3 1：200[電気設備]
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新設倉庫①

新設倉庫①　幹線設備 平面図

WS-1

※受電点はE-02図参照

L-1

RH-1

P-1

100
2P20A

10
ELCB

負荷容量

(VA) 遮断器

分岐
電圧負荷名称 回路NO. 回路NO. 電圧 負荷名称

遮断器

分岐

(VA)

負荷容量

2P20A
100倉庫LED照明 100

2P20A

100
2P20A

100
2P20A

100
2P20A

2P20A
100

2P20A
100

2P20A
100

2P20A
100

1

3

5

7

9

2

4

6

8

ELCB

ELCB

1120

1344

1000

40

MCCB
800

屋外コンセント 200
ELCB

待機室コンセント800

倉庫コンセント①

倉庫コンセント②1000

ELCB
100

2P30A
200 1

MCCB
200

2P30A
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ制御盤 45602

2P20A
100 100

2P20A
電気温水器

ELCB
600

100
2P20A2P20A

100
MCCB

11 12

13 14

洗浄便座 1277

電気温水器
ELCB

600

- -予備
MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

ELCB

MCCB3P200/125

引込開閉器盤　１φ３Ｗ １００/２００Ｖ

LED屋外投光器・出入口灯

脱衣室コンセント
電動水抜栓用電源

待機室照明・換気扇

トイレ照明・換気扇

予備

電気パネルヒーター
ELCB

3000

合計 10,964VA

小計5264 小計 5700

200
MCCB

2P30A
200電気パネルヒーター

2P30A

ELCB
3000 3 4 予備

負荷容量

遮断器

分岐
電圧負荷名称 回路NO. 回路NO. 電圧 負荷名称

遮断器

分岐 負荷容量

引込開閉器盤　３φ３Ｗ ２００Ｖ

(kW) (kW)

200 1

3

5

7

9

2

4

6

8

ELCB

3P20A
200

ELCB

3P20A

200
ELCB

3P20A

200
ELCB

3P20A

ELCB

3P20A
200

ELCB

3P20A
200

3P20A
200

10

有圧換気扇① 有圧換気扇②

有圧換気扇③ 有圧換気扇④

動力コンセント 動力コンセント 1.51.5

200
3P20A

スペース

MCCB3P50/50

MCCB

0.825

0.825

0.825

0.825

小計 小計

電動シャッター0.42

3P20A

2.89待機室②エアコン

待機室１エアコン 200

ELCB

MCCB

6.04

3.50

7.07

WS-1～L-1盤：EM-CET22sq、E5.5sq（E39）

CH=2,600

待機室１

H=FL+5000

CR（ケーブルラック） 北電柱

H=FL+5000

PB-APB-B

444444WP

PB-A～PB-B(L-2盤用)：EM-CET22sq、E 5.5sq（E39）

PB-A～PB-B(P-2盤用)：EM-CET22sq、E 5.5sq（E39）

凡 例

電灯分電盤　L-1

動力分電盤　P-1

制御盤（ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ）RH-1

引込開閉器盤　WS-1

プルボックス SS400×400×400　鋼板製（サビ止め）
PB-A
444

PB-B
プルボックス SS400×400×400　SUS製（防水）444WP

配線凡例

埋設配線

露出配線

ケーブルラック配線
CR

天井隠ぺい配線

CR始点～PB-A(L-2盤用)：EM-CET22sq、E 5.5sq（CR500）

CR始点～PB-A(P-2盤用)：EM-CET22sq、E 5.5sq（CR500）

L-1～RH-1盤：EM-CE5.5sq-3C（E19）

接地線：D種　E 5.5sq(E19)

接地線：D種（ELCB用）5.5sq(E19)

CR始点～CR立上げ：EM-CET22sq、E 5.5sq（CR500）

CR始点～CR立上げ：EM-CET22sq、E 5.5sq（CR500）

444WP
PB-B

WS-1～P-1盤：EM-CET14sq、E5.5sq（E31）

WS-1～CR始点（L-2盤）：EM-CET22sq、E5.5sq（E39）

WS-1～CR始点（P-2盤）：EM-CET22sq、E5.5sq（E39）

接地線：IV5.5sq(天井内)

接地線：IV5.5sq(天井内)

WS-1

※E-02図参照
受電点

PB-B～P-1盤：EM-CET14sq、E5.5sq（天井内）

PB-B～L-1盤：EM-CET22sq、E5.5sq(天井内)

PB-B～CR始点（L-2盤）：EM-CET22sq、E5.5sq（天井内）

PB-B～CR始点（P-2盤）：EM-CET22sq、E5.5sq（天井内）

受電点～WS-1（電灯）：空配管（ZGP42)・F2 40

受電点～WS-1（動力）：空配管（ZGP42)・F2 40

WS-1～PB-B：EM-CET22sq、E5.5sq（ZGP42)・F2 40

WS-1～PB-B：EM-CET14sq、E5.5sq（ZGP36)・F2 40

WS-1～PB-B：EM-CET22sq、E5.5sq（ZGP42)・F2 40

WS-1～PB-B：EM-CET22sq、E5.5sq（ZGP42)・F2 40

接地線：IV5.5sq(PF22)

接地線：IV5.5sq(PF22)

接地極：D種　　　　　　接地線：IV5.5sq

接地極：D種（ELCB用）　接地線：IV5.5sq

D種

ELCB

D種

受電点

PB-BPB-B PB-A

待機室１

[新設]

倉庫①

L-1 RH-1 P-1

WS-1

１φ３Ｗ １００/２００Ｖ
電力会社 低圧受電

３φ３Ｗ ２００Ｖ
電力会社 低圧受電

MCCB MCCB
3P50/50 3P50/50

（電力会社貸与品）

積算電力計　スペース

（電力会社貸与品）

積算電力計　スペース

MCCB MCCB

P-1
動力分電盤

P-2
動力分電盤

L-1
電灯分電盤 電灯分電盤

L-2

3P225/125 3P100/100

※L-2及びP-2の開閉器は通電しないように遮断しておくこと。

※ ※

開閉器盤　WS-1 鋼板製・防水型

電灯分電盤結線図L-1

P-1 動力分電盤結線図

幹 線 系 統 図

PBから埋設配管で、2期工事に建設する建物に

L-2盤、P-2盤用の幹線を接続する。

[注記]
・幹線ケーブルはPB内で各幹線種別が判別できる

　ようにプレート等でL-2、P-2の表記をしておくこと。

・PB内に接続分の余長0.5ｍ程度のケーブルを絶縁し

　収納しておくこと。

ア

Ｗ Ｗ

待機室１

倉庫①

CR＝500
天井内

(カバー付き)
CR＝500

分電盤（L-1/P-1)

[２期工事 改修内容]

ケーブルラック

ラック貫通箇所

L-1 P-1RH-1

待機室１

ラック貫通箇所

X3　　　　　　　 　　 X4 Y5　　　　　　　　　　　Y6

合計　　13.11kW

取付け参考図

ア：CR(ケーブルラック) 敷設ルート

CR500

CR300　H＝FL＋5000

CR300　H＝FL＋5000

CR300

CR300

CR500

CR500

[ 待機室側 ][ 南西側 ]

GL

Y6　　　　　　　　　　　Y5

CR500

倉庫①

ラック貫通箇所

[ 倉庫側 ]

GL

CR500

カバー付

CR500

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 03幹線設備 平面図・系統図 盤結線図

GL



一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号 R6.  3.  15
Ｅ

電 気

A1 1：100

A3 1：200

CR：500　H=FL+5000

CR：300

1

1

H=FL+5000

EM-EEF2.0-2C
EM-EEF2.0-3C×3(CR)

EM-EEF2.0-2C
EM-EEF2.0-3C×2(CR）

EM-EEF2.0-2C
EM-EEF2.0-3C×3(CR）

EM-IE2.0×2(RW）

EM-IE2.0×2(RW）

12,000230

8,000

3,0003,0003,0003,000
230

1
6,

46
0

23
0

3,
2
00

3,
20

0
3
,2

0
0

3
,2

00
3,

2
00

2
30

3,000

8,000 800 500

3,000
12,000

3,000 3,000
6,0006,000

29,460
23012,000 5,000

230 5,000

230
29,460

5,000
2,780 2,220

230

1,
0
00

12
0

7
5
0

1,
70

0
75

0
7
50

1
,7

0
0

75
0

7
50

1
,7

00
7
5
0

75
0

1,
7
00

7
50

75
0

1,
7
00

7
50

15
0

1,862.5
562.5137.5

1,862.5
137.5

8,2751,862.5
137.5

1,862.5 8,275

2,1502,850

1
6,

46
0

11
,
46

0
5,

00
0

23
0

3,
20
0

3,
2
00

2
,6
7
5

1
,9

2
5

4,
0
00

2
,0
0
0

23
0

23
0

4
,7

70

1,180970

1
,0

50
9
50

1
55

800300 762.5137.5

5
05

48
0

1
,6
9
0

655

885

1,215

985

3,130

1,540 50 1,540

H=FL+5000

CR：500

灯
油
タ
ン
ク

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3

X1 X2 X3

X4

X4X1A X2A

冷

冷

WP
3

WP2A A

(ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部) (ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部)

33

石
油
給
湯
器

イ

ロ

4イ
4ロ

イ

イ イ

ロ

ロ ロ

待機室２

待機室１
EM-EEF2.0-2C
EM-EEF2.0-3C×3(CR）

RW：H=FL＋4800

RW：H=FL＋4800

CR：300 H=FL+5000

2
4
0 155

2,
70

0

3
60

2
,5

00

EPH

X2

EM-EEF2.0-3C×3(CR）
EM-EEF2.0-2C

H＝GL＋5000H＝GL＋5000

EM-EEF2.0-2C
EM-EEF2.0-3C×3(CR）

EM-EEF2.0-2C
EM-EEF2.0-3C×3(CR）

※洗車機室　
　詳細図参照

EM-EEF2.0-2C(CR）

EM-EEF2.0-2C(CR）

3イ

3ロ

Ａ：ＬＥＤベースライト 

Ｂ：ＬＥＤベースライト 　トラフ型 壁面取付　器具中心：H=FL+3500

レースウェイに取り付け

Ｄ：ＬＥＤ投光器

Ｃ：ＬＥＤ玄関灯 

３Ｗ１５Ａ

１Ｐ１５Ａ

WP

A オートスイッチ

3 埋込スイッチ３路

埋込スイッチ

防雨入線プレート

１Ｐ１５Ａ埋込スイッチ （動作表示灯付）

電灯分電盤

動力分電盤

No 回路番号

ＲＷジョイントボックス

アウトレットボックス

Ｇ：ＬＥＤ投光器

Ｆ：ＬＥＤ玄関灯(常夜灯)

Ｅ：ＬＥＤベースライト 20型

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）

プルスイッチ付、両面化粧タイプ

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ照明
※E-05図参照

新設倉庫①　電灯(照明)設備 平面図

洗車機室 詳細図

Ｓ

OB

OB

OB

OB

OB

露出配管配線

ケーブルラック配線

第２種金属線ぴ（レースウェイ）

ＥＭ-ＩＥ２.０×２（ＲＷ）

1.特記事項のある場合は、この欄に特記事項を記入すること。

ＬＥＤベースライトＡ

照明器具参考姿図

LSS9-4-65

４０形　直付 反射笠付型

Ｈｆ32形高出力２灯相当

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｂ ＬＥＤベースライト LSS1-4-65

４０形　直付 トラフ型

電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

Ｃ ＬＥＤベースライト LSS9-4-23

４０形　直付型

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ

消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

約１０～１００％連続調光型

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

Ｄ ＬＥＤベースライト LSS9-4-30

４０形　直付型

ＬＥＤベースライト

直付型 FL20W×2灯相当

LSS1-2-15Ｅ

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

約１０～１００％連続調光型

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

約１０～１００％連続調光型

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

Ｆ ＬＥＤキッチンライト(プルスイッチ付)ＬＥＤ投光器 LPJ1W-180

水銀灯700型１灯相当

参考型番：NYS35245 LE2

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・重耐塩害仕様、広角タイプ

光束２５４００ｌｍ、消費電力１４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）

本体：アルミ（ブラウン）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）

アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

ＬＥＤ玄関灯（常夜灯） LSS1MR/RP-2-07

FL20W 1灯相当

参考型番：XLW203NENZ LE9

電源装置はライトバー側に内蔵

ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング

防湿型・防雨型ライトバー

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）

消費電力６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、８００ｌｍタイプ

Ｇ

Ｈ

100
2P20A

10
ELCB

負荷容量

(VA) 遮断器

分岐
電圧負荷名称 回路NO. 回路NO. 電圧 負荷名称

遮断器

分岐

(VA)

負荷容量

2P20A
100倉庫LED照明 100

2P20A

100
2P20A

100
2P20A

100
2P20A

2P20A
100

2P20A
100

2P20A
100

2P20A
100

1

3

5

7

9

2

4

6

8

ELCB

ELCB

1120

1344

1000

40

MCCB
800

屋外コンセント 200
ELCB

待機室コンセント800

倉庫コンセント①

倉庫コンセント②1000

ELCB
100

2P30A
200 1

MCCB
200

2P30A
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ制御盤 45602

2P20A
100 100

2P20A
電気温水器

ELCB
600

100
2P20A2P20A

100
MCCB

11 12

13 14

洗浄便座 1277

電気温水器
ELCB

600

- -予備
MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

ELCB

MCCB3P200/125

電灯分電盤結線図

引込開閉器盤　１φ３Ｗ １００/２００Ｖ

LED屋外投光器・出入口灯

脱衣室コンセント
電動水抜栓用電源

待機室照明・換気扇

トイレ照明・換気扇

予備

電気パネルヒーター
ELCB

3000

合計 10,964VA

小計5264 小計 5700

200
MCCB

2P30A
200電気パネルヒーター

2P30A

ELCB
3000 3 4 予備

L-1

特記事項

凡 例

配線凡例

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 電灯設備(照明) 平面図 04
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図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸
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Ｅ

電 気

A1 1：100

A3 1：200

H=FL+5000

CR：500

(ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部) (ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部)
RW：H=FL＋4800

WP
H=FL+1500 H=FL+1500

※柱に配管支持金物で取付

EM-IE2.0×3(RW）

EM-EEF2.0-3C×3(CR）

EM-EEF2.0-2C(CR）

EM-EEF2.0-3C×3(CR）

EM-EEF2.0-3C×3(CR）
EM-EEF2.0-2C(CR）

EM-EEF2.0-3C×5(CR）

CR：500　H=FL+5000
EM-EEF2.0-2C(CR）

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(移設)

3,0003,0003,0003,000
230

3,0003,000

12,000

3,000 3,000
6,0006,000 230

29,460
5,000

2,780 2,220
230 2,1502,850

1,180970

X1 X2 X3 X4X1A X2A

EM-EEF2.0-3C×3(CR）

CR：300
H=FL+5000

EF
2

EF
3

冷

冷

※詳細図を参照

洗車機室

RW：H=FL＋4800

CR：300 H=FL+5000

2ET

2ET

2ET

2

2

2

2ET

2ET

2ET

2ET
2ET

2ET

2

2EET

石
油
給
湯
器

2EET

200VＷＣ

2

ＵＳ

1φ100V
2EET

2ET

PPF
1

脱衣室
EF

ＷＣ

4

CH=2,600

待機室１

200V

9

脱衣室

待機室２
CH=2,600

16
,4

6
0

11
,4

60
5
,0

00
23

0
3,

2
00

3
,2
0
0

2,
67
5

1,
92
5

5
,4
6
0

4
,0

0
0

2,
0
00

23
0

2
30

4,
77

0

1,
05

0
95

0
15

5
50

5
48

0
1,

69
0

75
5

75
5

1,
6
90

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y2A

12,000230

8,000 8,000 800 500

29,460
23012,000 5,000

230 5,0001,862.5
562.5137.5

1,862.5
137.5

8,2751,862.5
137.5

1,862.5 8,275
800300 762.5137.5 655

885

1,215

985

3,130

1,540 50 1,540

X1 X2 X3 X4

16
,4

6
0

2
30

3
,
20

0
3
,2

0
0

3,
2
00

3,
20

0
3
,
20

0
23

0
7
50

1
,7

0
0

7
5
0

75
0

1,
7
00

7
50

75
0

1,
70

0
7
50

7
50

1
,
70

0
75

0
7
5
0

1
,
70

0
75

0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

1.0kW
1φ200V

1φ200V 1.5kW
電気パネルヒーター

1φ100V
45.5W

1φ100V
45.5W

1φ100V1φ100V
26W 5.3W

EPH
1

ＷＣ

電気パネルヒーター

電動水抜栓用電源

電動水抜栓用電源
1φ100V

1φ100V 0.6kW
電気温水器用電源

1φ200V 100W×2

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

WP

ドレンパンヒーター用電源

1

脱衣室
EPH 1φ200V

1.0kW

2ET

222WP

L-1

RH-1

P-1

埋込コンセント

電灯分電盤

動力分電盤

2P15A

CR

2.6

RW

露出配管配線

ケーブルラック配線

第２種金属線ぴ（レースウェイ）

ＥＭ-ＩＥ２.０×３（Ｅ１９）

回路番号

アウトレットボックス 鋼板製・カバー付き ＥＭ-ＩＥ２.６×３（Ｅ２５）

ＥＭ-ＩＥ２.０×３（ＲＷ）

アウトレットボックス

電気パネルヒーター(機械設備工事)

OB

凡 例 配線凡例

2
40

155

2
,7

0
0

36
0

2
,
50

0

X2

EPH200V
2ET

洗車機室

CH=2,500

EM-EEF2.0-3C(天井いんぺい）

EM-EEF2.6-3C（天井いんぺい)

EPH
車庫

2

1.5kW
1φ200V

17

No.

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 電灯設備(コンセント) 平面図

盤結線図

05

コンセント設備 平面図



：VCTF0.5-3C～1  (PF22）（PF配管電気本工事)

：RHVV5.5sq-1C～2(PF22）（PF配管電気本工事)

接続部

2
3
0

2
3
0

2
3
0

9
6
6

Ｐ

ユニット長さ

配線ピッチ

配線ピッチ

スペーサー

ヒーティングケーブル

合成樹脂

保護管（ステンレス10φ） 硬質ポリエステル管 13.7φ－外径
感熱部 保護管

赤

白

黒

白金測温体（PT100Ω）外観図

接続チューブ

約1,000約190

ケーブル　VCTF0.5-3C

B11B1A

赤 白 黒心線の色

端子記号

Ｐｔ　100Ω

B11B1A

リード線内容

エチレンプロピレンゴム０.８ｍｍ厚

耐熱ビニル１.２ｍｍ厚

銅ニッケル合金線７／０.５ｍｍ

外径５.５ｍｍ

耐熱ビニル絶縁体

耐熱ビニル外装

導体７／１．０７ｍｍ

外径７.０ｍｍ

【ヒーティングケーブル】 【リードケーブル】

ヒーター保護モルタル　　t=40～60

SC1

RC1

COS

切
02

01
AC200V

手動 自動

ａ接点

出力

AC200V
電源

SSC1 SSC2

321

白

黒 白 赤

赤 黒

白金測温体

デジタル指示調節計

OSD下部 OSD下部

ELCB2P30/20 ELCB2P30/20

制御電源

ELCB2P30/15

MCCB2P50/30

SSC1 SSC2

WL
F

※発熱量 300W/㎡

H-1：1.81kW H-2：1.81kW

[新設]

制御盤回路図

PB

A

B

C

D

：プルボックス　　　　　　　　（電気本工事）

総ユニット数

（mm）

（kW）

（A）

（㎡）１ユニット占有面積

ヒーター種別

ヒーター№

制 御 方 法

ユニット数

発熱線折曲ピッチ

１ユニット電流値

１ユニット電力量

施工場所

総電力量

施工面積

設計発熱量

電源電圧

ユ
ニ
ッ
ト
仕
様

ＯＳＤ下部

地温による自動及び手動

ユニット仕様一覧

１Φ２Ｗ ２００Ｖ

３００　Ｗ／㎡

E

F

：EM-CE5.5sq-2C(E19)

：埋込配管配線

※ケーブル立上、立下は保護管を使用する事。

：露出配管配線

：ロードヒーティング制御盤

：EM-CE5.5sq-2C(CR)G

H

：EM-CE5.5sq-2C(PF22)

：EM-CEES 1.25-3C(E19)

：EM-CEES 1.25-3C(PF22)

：EM-CEES 1.25-3C(CR)

ヒーティングケーブル(電気設備工事)

下地コンクリート（建築工事)

アスファルト舗装(建築工事）

２　ユニット

３．６２　ｋＷ

１φ２Ｗ ２００Ｖ ３．６２ｋＷ

H-2 5.76㎡
OSD下部凍結防止用
ロードヒーティング

A

BPB B

A

OSD下部凍結防止用
ロードヒーティング

5.76㎡H-1

CR：500 白金測温体②白金測温体①

L-2

48

48

60

87.7

2

ＭＯＤＥ ＰＡＲＡ

azbil Model C1M

SDC-C1M

Ｈ－１、２

ＨＣ－２２０

６．０

６０

１．８１

９．０５

２

１２．０　㎡

：地温センサー（白金測温体）

×2台

E×1本、F×1本

：ロードヒーティング敷設場所

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(移設)

3,0003,0003,0003,000
230

1
6,

4
60

23
0

3
,2

00
3,

2
00

3
,
20

0
3
,2

0
0

3
,2

00
2
3
0

3,0003,000
12,000

3,000 3,000
6,0006,000 230

29,460
5,000

2,780 2,220

230

ＷＣ

75
0

1,
7
00

7
50

7
5
0

1
,
70

0
75

0
7
50

1
,7

0
0

7
5
0

75
0

1
,7

00
7
50

CH=2,600

75
0

1
,7

00
7
50

2,1502,850

1
6,

4
60

2
30

ＷＣ
CH=2,600

ＵＳ

1,180970

CH=2,600
待機室２

EPH

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3 X4X1A X2A

冷

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y2A

冷

EPH

石
油
給
湯
器

灯
油
タ
ン
ク

CH=2,600

洗車機室

待機室１

通信会社貸与品

(ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部) (ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部)

RH-2

H=FL+5000

CR：500

H=FL+5000CR：300

CR：500　H=FL+5000

CR：500

PB

E×1本、F×1本

1.特記事項のある場合は、この欄に特記事項を記入すること。

制御盤　RH-1

白金測温体

参考施工断面図

ヒーティングケーブル・リードケーブル断面図

デジタル指示調節計　ＳＤＣ－Ｃ１Ｍ

ヒーターユニット構成図

凡 例

特記事項

RH-1

L-1

P-1

リ
ー

ド
線

接続部

スペーサー

リード線

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号 R6.  3.  15
Ｅ

電 気

A1 1：100

A3 1：200[電気設備]

道路管理用車庫建設事業（１期工事）

電熱設備 平面図

電熱設備

平面図・盤結線図・制御回路図
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一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号 R6.  3.  15
Ｅ

電 気

A1 1：100

A3 1：200

延べ面積：　499.72㎡　／　151.17坪

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3

X1 X2 X3

ＷＣ

下
足
箱

CH=2,600

脱衣室

X4

X4X1A X2A

冷

下足箱

ＷＣ
CH=2,600

EPH

ＵＳ
吊収納

石
油
給
湯
器

洗濯機パン

冷

12,000230

230

1
6,

46
0

23
0

3,
2
00

3,
20

0
3
,2

0
0

3
,2

00
3,

2
00

2
30

12,000 6,0006,000

29,460
23012,000 5,000

230 5,000

230
29,460

5,000

1,862.51,862.5 8,2751,862.51,862.5 8,275

1
6,

46
0

11
,
46

0
5,

00
0

23
0

3,
20
0

3,
2
00

2
,6
7
5

1
,9

2
5

5,
4
60

4,
0
00

2
,0
0
0

23
0

23
0

4
,7

70

灯
油
タ
ン
ク

車庫

H=FL+5000CR：300

H=FL+5000
CR：300

CR：500　H=FL+5000

H=FL+5000

CR：500

EF
1

EF
1

EF
1

EF
1

H＝4000

H＝4000

H＝4000

H＝4000

負荷容量

遮断器

分岐
電圧負荷名称 回路NO. 回路NO. 電圧 負荷名称

遮断器

分岐 負荷容量

引込開閉器盤　３φ３Ｗ ２００Ｖ

(kW) (kW)

200 1

3

5

7

9

2

4

6

8

ELCB

3P20A
200

ELCB

3P20A

200
ELCB

3P20A

200
ELCB

3P20A

ELCB

3P20A
200

ELCB

3P20A
200

3P20A
200

10

有圧換気扇① 有圧換気扇②

有圧換気扇③ 有圧換気扇④

動力コンセント 動力コンセント 1.51.5

200
3P20A

スペース

MCCB3P50/50

MCCB

0.825

0.825

0.825

0.825

小計 小計

動力分電盤結線図

電動シャッター0.42

×4

(動力用押釦型）
換気扇スイッチ

EM-EEF2.6-3C×4(CR)

EM-EEF2.6-3C(CR)

EM-EEF2.6-3C×2(CR)

EM-EEF2.6-3C×3(CR)

EM-EEF2.6-3C×3(CR）

EM-EEF2.6-3C×3(CR）

EM-EEF2.6-3C×4(CR）

EM-EEF2.6-3C×3(CR） H＝5200

H＝5200

H＝4500

H＝3300

電灯分電盤

動力分電盤

露出配管配線

ケーブルラック配線

No. 回路番号

アウトレットボックス 鋼板製・カバー付き ＥＭ-ＩＥ２.６×３（Ｅ２５）

埋込コンセント250V

鋼板製・カバー付きPB

動力用押釦開閉器（モーター直入用）埋込型・P付 3P 2.2kW用

3P30A

プルボックス SS200×200×200

CR

2.6

ＷＣ

1

脱衣室
EPH

1

1

待機室1
AC

AC
待機室2

2

EPH

EPH
車庫

2

ａ

待機室１
CH=2,600

CH=2,600
待機室２

3P20A

2.89待機室②エアコン

待機室１エアコン 200

ELCB

MCCB

1φ200V
2.98W

1φ200V
 3.505kW

1.２台のエアコンの電源は三相電源より相バランスを考慮して取り出すこと。

SF
1

SF
1

SF
1

SF
1

EM-EEF2.6-3C(天井いんぺい)

EM-EEF2.6-3C(天井いんぺい)

6.04

3.50

7.07

P-1

凡 例 配線凡例

特記事項

RH-1

L-1

P-1

動力設備 平面図

動力設備 平面図

盤結線図

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 07



一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号 R6.  3.  15
Ｅ

電 気

A1 1：100

A3 1：200

(ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部) (ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部)

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(移設)

12,000230

8,000

3,0003,0003,0003,000
230

1
6,

46
0

23
0

3,
2
00

3,
20

0
3
,2

0
0

3
,2

00
3,

2
00

2
30

3,000

8,000 800 500

3,000
12,000

3,000 3,000
6,0006,000

29,460
23012,000 5,000

230 5,000

230
29,460

5,000
2,780 2,220

230

ＷＣ

7
5
0

1,
70

0
75

0
7
50

1
,7

0
0

75
0

7
50

1
,7

00
7
5
0

75
0

1,
7
00

7
50

CH=2,600

75
0

1,
7
00

7
50

1,862.5
562.5137.5

1,862.5
137.5

8,2751,862.5
137.5

1,862.5 8,275

2,1502,850

1
6,

46
0

23
0

ＷＣ
CH=2,600

ＵＳ

1,180970

CH=2,600
待機室２

800300 762.5137.5 655

885

1,215

985

3,130

1,540 50 1,540

EPH

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3

X1 X2 X3

X4

X4X1A X2A

冷

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y2A

冷

石
油
給
湯
器

灯
油
タ
ン
ク

CH=2,600

洗車機室

待機室１

待機室１

IN

IN
ＰＣ 電話

電話引込

待機室２

電話ＰＣ

Ｔ
Ａ 電話引込

※E-02図参照WP

IN IN

EM-EBT0.4-2P(天井いんぺい)

天井隠ぺい

露出配線

ターミナルアダプタ　　　※既設機器を移設

WP 防雨入線カバー

IN

IN

電話モジュラージャック(ＴＡから接続)

情報通信モジュラージャック（ＴＡから接続)

電話用アウトレット

LAN用アウトレット

凡 例 配線凡例

電話・LAN設備　系統図

ＴＡ

ＴＡ

ＥＭ-ＵＴＰ ０．５－４Ｐ(ＣＡＴ．６Ａ)

ＥＭ-ＥＢＴ ０．４－２Ｃ（Ｅ１９）

ＥＭ-ＥＢＴ ０．５－２Ｃ（Ｅ１９）

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 08構内交換・構内情報通信設備 平面図

構内交換・構内情報通信網設備　平面図



一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 
分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号 R6.  3.  15
Ｅ

電 気

A1 1：100

A3 1：200

(ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部) (ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ収納部)

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(移設)

12,000230

8,000

3,0003,0003,0003,000
230

16
,
46

0
2
30

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

2
3
0

3,000

8,000 800 500

3,000
12,000

3,000 3,000
6,0006,000

29,460
23012,000 5,000

230 5,000

230
29,460

5,000
2,780 2,220

230

7
5
0

1
,7

0
0

7
50

7
5
0

1
,7

0
0

7
50

7
5
0

1
,7

0
0

7
50

7
5
0

1
,7

0
0

7
50

7
5
0

1
,7

0
0

7
50

1,862.5
562.5137.5

1,862.5
137.5

8,2751,862.5
137.5

1,862.5 8,275

2,1502,850

16
,
46

0
1
1
,
4
6
0

5
,0
0
0

2
,
6
7
5

1
,
92
5

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
3
0

2
3
0

4
,
7
7
0

1,180970

1
,
0
5
0

9
5
0
1
5
5

800300 762.5137.5

5
0
5

4
80

1
,
6
9
0

655
885

1,215
985

3,130
1,540 50 1,540

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3

X1 X2 X3

X4

X4X1A X2A

冷

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y2A

冷

EPH

石
油
給
湯
器

灯
油
タ
ン
ク

CH=2,600

洗車機室

待機室１

WP

テレビアンテナ

テレビ機器収容箱 鋼板製

テレビアンテナ

テレビアンテナ

UHFｱﾝﾃﾅ 20EL(SUS)

支持3ヶ所(SUS-UB15φ)

EM-S-5C-FB(天井いんぺい）

待機室２

CH=2,600

ＷＣ

ＵＨＦ

増幅器　ＵＨＦ帯用　３５ｄＢ　　　　　　　×１

Ｅ

増幅器

分配器

３５ｄＢ

２Ｄ

ＵＨＦ

ＴＶ－５（５００×６００×１２０）

テレビ機器収容箱

アンテナマスト 40A 4.0m　SGP製

直列ユニット

防雨入線カバー

天井いんぺい配線

WP

テレビ機器収容箱(５００×６００×１２０)

露出コンセント　２Ｐ１５Ａ×１ 接地極付　 ×１

分配器　２分配器　　　　　　　　　　　　　×１

鋼板製　木板付き

L-1

RH-1

P-1

凡 例 配線凡例

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 テレビ共聴設備 平面図

EM-S-5C-FB（PF22)

テレビ共聴設備 平面図
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年　 月　 日

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
Ｅ

電 気

A3 1：400

A1 1：200

8,
23

0
9
,0

42
1
,5

7
5

15,1801,575 14,730

2,50012,230

1,5753,150

新設倉庫②

4,000

道
路
幅

員

+210

6,61
3

9,408

傾
斜

路

敷地出入口

詰所待機室１

待機室2

無線機
WP

無線アンテナケーブル(再取付)
※取り外しはE-11図参照

(移設)

14,6
78

6,045

30,5
64

24.18
8

K1

K2

K3K4

道
路

境
界

線
 5

8
,7

8
8

道路境界線 72,420

道
路

境
界

線
 3

7
,6

95

防雨入線カバー(新設）

ケーブル再接続

無線アンテナ[既設]

(参考型番：BR－150)

　設置高さ：約17m

鉄塔

R6．　3.　15

無線局の種別：基地局

無線局の目的：地方行政用

無線設備の設置場所又は移動範囲：北海道余市町浜中297番地　余市町役場　除雪センター内

　　　　　　　　　　　　　　　　送受信空中線の位置　東経　140度47分07秒　北緯　43度11分39秒

免許の番号：北基第10553号

電波の型式、周波数および空中線電力：F3E　154.21MHz　5W

送信機：富士通テン株式会社　FTM15-584T型　製造番号650561

空中線：単一型(V) λ/4　ブラウン

海抜高さ：63m　　地上高さ：17m　　利得：2.15dB

給電線：10D-2V　25ｍ　　損失：1.6dB

アンテナ：ブラウン型アンテナ　BR－150

既設車庫

無線設備　概要

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 10

行政用無線設備 平面図[改修]

行政用無線設備 平面図【改修図】



一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
Ｅ

電 気

A3 1：400

A1 1：200

無線機

ケーブル取り外し

16
,4

60
18

,0
8
5

3
,1

5
0

30,3603,150 29,460

5,00024,460

3,1506,300

8,000

道
路
幅

員

13,2
26

18,816

傾
斜

路

敷地出入口

詰所詰所

無線アンテナケーブル(取り外し)
※再取付はE-10図参照

防雨入線カバー(既設のまま）

WP

14,6
78

6,045

30,5
64

24.18
8

K1

K2

K3K4

道
路

境
界

線
 5

8
,7

8
8

道路境界線 72,420

道
路

境
界

線
 3

7
,6

95

無線アンテナ[既設]

(参考型番：BR－150)

　設置高さ：約17m

鉄塔

R6.　3.　15

解体建物

既存建物

[既設]

[既設]

行政用無線設備 平面図[改修前]

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 行政用無線設備 平面図[改修前] 11



鉄骨造平屋建て　準耐火建築物(ロ準耐2号)構造規模

最後部高さ

最高軒高

建築面積

延床面積

敷地面積

余市町浜中町297番地1の内地名地番

建築用途

用途地域

道路名称

計 画 概 要

町道　浜中丘の上朝日町線

容積対象床面積

準住居地域・建築基準法第22条区域

・集水桝（グレーチング含む）の撤去

・倉庫②新設に伴う屋外・屋内給排水工事

・２期工事解体範囲内における給排水管の撤去（給水分岐箇所の閉止含む）

・ＷＣの衛生器具の撤去（洗浄・消毒も実施）

・電気パネルヒーターの設置

・エアコンの設置2.空調設備

3.衛生設備

4.撤去工事

・換気設備の設置（スイッチ設置・配線工事は電気工事にて実施）

工事項目 工事内容

1.換気設備

機 械 設 備 工 事 概 要

・有圧換気扇の設置（スイッチ設置・配線工事は電気工事にて実施）

・衛生器具等の設置

工事名 令和7年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事

車庫及び待機室

3,545.56㎡（車道又は歩道以外の部分） 

459.91㎡（139.12坪）　

459.91㎡（139.12坪）　

367.93㎡（111.30坪）　

6.249ｍ

5.949ｍ

付近見取図

建設地：余市町浜中町297番地1の内
下水道公共桝

下水道公共桝

空気・仕切弁
上水本管

配置図　1：500

凡 例

法42条
1項1号（幅員8,00

0）

町道「浜中丘の上線」

51
.0
91
7ﾟ

+210

6,045

30,5
64

24.18
8

K1

K2

K3K4

道
路

境
界

線
 
5
8,

78
8

道路境界線 72,420

道
路

境
界

線
 
3
7,

69
5

敷地境界線

敷地境界線
敷地境界線

14,6
78敷地境界線

道
路

幅
員

傾
斜

路

敷地出入口

X1 X1X4 X4X3

Y1

Y6

Y1

Y6

Y2A

8,000

13,2
26

1
8,816

24,460 5,000

30,360 6,300 29,460 3,1503,150

230

3,
15

0
18

,0
85

1
6,

46
0

1
6,

46
0

11
,
46

0
5,

00
0

3,
15

0
39

,1
7
9

23
0

：

：

：

：出入口

：出入口

出入口（オーバースライディングドア）

出入口（片開きドア）

：

道路敷地（前面道路）の範囲

道路敷地（申請敷地）の範囲

： 設計GLよりの設計地盤レベルを示す。

設計GL±0：H=31.20ｍ

±000

-170

-820

-2,670

-30
-30

-30

+710

+30 +30
+30

+30

+710

+710

+500

+710

+460

+460

出入口 出入口出入口 出入口出入口出入口

新設倉庫①
（１期工事）

新設倉庫②
（２期工事）

+710

既存建物（２期工事解体範囲）

-2,670

-2,670

出入口出入口 出入口 出入口

4,426

除雪作業車等保管倉庫新築範囲

上
水
本
管

24.003

7.
24

7
13

.2
09

11
.6

73
1
1.

65
0

13.
903

44.4
71

4
4.

3 6
0

2
3.

3
2 6

25.
176

7
.5

75

9.4
87

11
.9
84

39
.1
48

41.448

13
.6
59

3.615

2.
18
3

7.589

27.956

11.527

19.627

17.751

7.250

13.955

16.004

12.9
41

27.
318

11.
048

83
.8
52

20
.3
27

11,7
31

10,79
5

反対側 道
路境界線

反対側 道路境界線

反対側 道路境界線

297-1

SF926

SF930

SF932

SF934

SF936 SF938

SF940

SF942

SF944

SF945

SX2344

SX2345

SF3

SF4

SF5-2

SF952

SF963-5

SF963-3

SF963-4

SEF1074

SEF1102

SEF1103

SX2591

SX2592

SEF1104

SX2603

SE402

SE401

SE399

SX2606

SF407

SF946

A

SF924 T1

SF952-2

SF928

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1：500

A3 1：1,000

R6.  03.  15
M

機　械

付近見取図・配置図 01令和7年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号



電源　室内機タイプ

（本工事）エアコン２次配線系統参考図

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

27.  7.

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
M

機　械

A1 　 -　

A3 　 -　

（HW-1）

記号 設置場所 仕　　　　　　様 数量
電　源

Ｖ ＫＷ
備　考

φ
名称

その他附属品一式共　（JIS C 9219に基づく）

出湯量：水温＋25℃ 約27.0L/分(湯水混合時)　出湯量：水温＋40℃ 約16.5L/分(湯水混合時)

本体リモコン(RC-J122M(T))　リモコンコード　給排気筒セット

型式：屋内壁掛型　給排気方式：屋内用密閉式強制給排気形　加熱形態：瞬間型　

連続給湯出力：46.5kW　燃料消費量：53.8kW(5.2L/h)　質量：25kg(満水時：27.5kg)

HW-1 石油給湯器 脱衣室 1 1 100 0.98 参考型番：OQB-G4706WFF

型式：貯湯式　先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）　貯湯量：3L（満水時質量：6㎏）　おまかせ節電付

排水ホッパー：RHE97H-32　アングル止水栓：TL347CU　減圧弁　安全弁　オーバーブローキット共

その他附属品一式共　（JIS C 9219に基づく）

EW-1 電気温水器 ＷＣ 1 1 100 0.6
参考型番：REWF03B1RSM(ｾｯﾄ型番)

参考型番：REWF03B1R

型式：地上型ホームタンク　容量：４９０Ｌ（灯油）　耐塩害仕様

ストレーナーセット　油面計　いたずら防止ガード共　盗難防止キャップ共　その他附属品一式共
OT-1 オイルタンク 屋外 1 - - -

電 源
記 号 名 称 設 置 場 所 仕 様 数量 備 考

φ Ｖ ＫＷ

待 機 室 １ 参考型番：MLZ-HW5622ASエ ア コ ン 型式：2方向天井カセット型ハウジングエアコン（室外機:MULZ-HW5622AS　室内機:MLZ-HW-5622-IN）R410A 2.17冷房時： 1 1 200ＡＣ－１

耐重塩害仕様　冷房能力：５.６ｋｗ　暖房能力：６.７ｋｗ　冷媒配管：１２.７φ,６.３５φ 3.505暖房時：

参考型番：ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝﾋｰﾀｰ取付架台（防振ゴム）１,０００Ｈ　リモコン　エアフィルター　ドレンアップメカ　スライドブロック（６００Ｌ）

YHDP-87A-S200V-S-020.11 200ドレンパンヒーター：防雪フード（耐重塩害）　ドレンパンヒーター　その他附属品一式共

運転特性はJIS C 2013による

待 機 室 ２ 参考型番：MLZ-HW4022ASエ ア コ ン 型式：2方向天井カセット型ハウジングエアコン（室外機:MULZ-HW4022AS　室内機:MLZ-HW-4022-IN）R410A 1.45冷房時： 1 1 200ＡＣ－２

耐重塩害仕様　冷房能力：４.０ｋｗ　暖房能力：５.６ｋｗ　冷媒配管：１２.７φ,６.３５φ 2.985暖房時：

参考型番：ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝﾋｰﾀｰ取付架台（防振ゴム）１,０００Ｈ　リモコン　エアフィルター　ドレンアップメカ　スライドブロック（６００Ｌ）

YHDP-87A-S200V-S-020.11 200ドレンパンヒーター：防雪フード（耐重塩害）　ドレンパンヒーター　その他附属品一式共

運転特性はJIS C 2013による

電気パネルヒーター 脱 衣 室 型式：壁掛型電気パネルヒーター 2 1 200 1.0 参考型番：NY-1000ＥＰＨ－１

Ｗ Ｃ 暖房能力：１．０ｋｗ　サーモスタット付　壁取付金物　その他附属品一式共　※凍結防止用

※電源接続及びプラグコードは電気工事

電気パネルヒーター 洗 車 機 室 型式：壁掛型電気パネルヒーター(ステンレス製) 1 1 200 1.5 参考型番：NZS-1500ＥＰＨ－２

暖房能力：１．５ｋｗ　サーモスタット付　壁取付金物　その他附属品一式共　※凍結防止用

※電源接続及びプラグコードは電気工事

器具名

洋風大便器

待
機
室
１

待
機
室
２

1

脱

衣

室

Ｗ

Ｃ

車

庫

屋

外

LF-7R-13-U

LF-35-13-Uｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 1

横水栓 1

1

1

1

MS-300(前澤化成工業)

伸縮型13φ×1200H

散水栓ＢＯＸ

水抜栓

横水洗 T28AUNH13

自動水栓 1

1

1TW11R洗濯機用水栓

PWSP64J2W洗濯機パン

TKS05313J

YM4560A

YKT100R

1

1

11台付ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓

ペーパータオルホルダー

化粧鏡

L250CM TL250D TLDP2201J

UFH508CHR(1φ×100V×12W) TG600PL小便器 1

1手洗器

1洗浄便座

1YH702紙巻器

参考型番・仕様・附属品

CS232BH(1φ×100V×25W) SH232BN HP498Y

TCF587(1φ×100V×314W)

TLE28SS1W

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

合

計

衛生器具一覧表

ＧＬ

ＧＬ

断 面 図

室外機架台　据付参考図

スライドブロック

転倒防止金物

正 面 図

1,100H以上

100H

転倒防止金物

亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬架台

空気調和機器一覧表

衛生器具一覧表

室外機

電源
室内機

電気工事

－ａ－

ＲＳ

ｂ

ａ

（冷媒管共巻）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

－ｂ－

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

給油機器・給湯機器一覧表

02空気調和機器・給油機器一覧表

給湯機器・衛生器具一覧表

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事



下足箱

洗車機室

灯
油
タ
ン
ク

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3

X1 X2 X3

１階平面詳細図

下
足
箱

X4

X4X1A X2A

洗濯機パン

車庫

給水

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y2A

12,000230

230
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,
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0

2
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0
0
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0
3
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3
,
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0
3
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00
2
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12,000 6,0006,000

29,460

23012,000 5,000

230 5,000

230

29,460

5,000

1,862.51,862.5 8,2751,862.51,862.5 8,275

16
,
46

0
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,4
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5,

00
0
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0

3
,2
0
0

3,
2
00

2,
67

5
1,

92
5

5,
46

0
4,

0
00

2,
0
00

23
0

2
30

4
,7

7
0

待機室１

待機室２

ＷＣ

脱衣室

R
S

RS

R

R

D

D

20

RDRD

20（配管化粧カバー）, 20（配管化粧カバー）,A A

ＷＣ

1

脱衣室

EPH

1

1

待機室1

AC

AC

待機室2

2

A 20

EPH

ａ

ａ

ｂ ,A

ｂ

記号

A

ガス管液 管

冷媒配管サイズ表

6.4φ 12.7φ

注記・凡例

１． 天井点検口４５０×４５０（建築工事）を示す。

３．図中の冷媒配管口径は参考値とする。（各メーカーに依る）

４．屋外露出部分の冷媒配管は化粧保護カバー（樹脂製）仕上げとする。

２．特記無き配管は天井配管とする。

５．
ａ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ
ｂ

６．

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

EPH

2

20

洗車機室

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

A1 1： 50

A3 1：100

M

機　械

R6.　03.　15

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 空気調和設備　平面詳細図 03

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号



下足箱

洗車機室

待機室１

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6
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４．セルフードは重耐塩害塗装とする。

３． セルフードはＳＵＳ(水切付）製（指定色焼付塗装）とし、大雪君相当品とする。

天井点検口４５０×４５０（建築工事）を示す。

２．給気ダクトの全て、排気ダクトの外壁より１．５ｍ部分は、ＧＷ ２５ｔ（防露施工）とする。
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脱衣室

3300H部に設置

4000H部に設置

4000H部に設置

4000H部に設置

4000H部に設置

4500H部に設置

5200H部に設置
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換気扇スイッチ ×４
（電気設備工事）
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有圧換気扇スイッチを示す（スイッチ・配線は電気工事）

２．フードは重耐塩害塗装とする。
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換気設備道路管理用車庫建設事業（１期工事）

新設倉庫①　平面詳細図2

05

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号



受持ち得る許容最大排水単位数

4階以上の立管
管径（mm）

1階分又は排水横枝管
1立管に対する
合計 合計

２ １

４０ ３ ８ ２

５０ ６ ２４ ６

６５ １２ ４２ ９

８０ ２０（１） ６０（２） １６（１）

１６０ ５００ ９０１００

１２５ ３６０ １１００ ２００

１５０ ６２０ １９００ ３５０

2）＝大便器6個以内

３２

1ブランチ間隔の

1）＝大便器2個以内

１

＊排水横枝管の勾配は1/96とする。

※排水横枝管・立管の許容最大排水単位：ＦＵＤ ※排水負荷単位：ＦＵＤ

器具名称 排水口径 負荷単位

洋風大便器 4・6（FV）

50 4

汚 物 流 し 80 6

オストメイト 80 4

洗 面 器 32 1

洗面化粧台 32 1

手 洗 器 32 0.5

流 し 台 40 2

実習流し台 50 3

医療用流し 40 2

掃 除 流 し 65 2.5

洗濯機パン 50 3

浴 槽 65 4

床排水金物 50 3

床排水金物 80 5

Ｕ Ｂ 50 3

Ｕ Ｓ 50 2

排水ポンプ 3.6L/min 2

上記以外 240

〃 50 3

〃 65 4

〃 80 5

小 便 器

排水横主管及び敷地排水管の許容最大排水単位

勾配管径（mm）

1/192 1/96 1/48

２０ ２７

１００ １８０ ２１６

３９０ ４８０１２５

１５０ ７００ ８４０

２００ １４００ １６００ １９２０

２５０ ２５００ ２９００ ３５００

３９００ ４６００ ５６００３００

３７５ ７０００ ８３００ １００００

８０

＊排水勾配は1/96とする。

※排水横主管及び敷地排水管の許容最大排水単位：ＦＵＤ

（ ☆印ＦＵＤ合計 ）

排水管接続口径：１００φ
75
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◇ 建物排水負荷：合計　１９．５ＦＵＤ

※流量を考慮し、口径は１００φとする。
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令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 衛生設備　系統図 06
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待機室２

待機室１
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給水  筺共（MS-300丸型 樹脂製）

 散水栓：13φ(T28AUNH13)

 伸縮水抜栓：13φ×1200H
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１．

２．

凡 例 ・ 注 記

３．

排水管（硬質ポリ塩化ビニル管(VP)）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ－２Ｃ（設備工事）

上水給水管（ステンレス鋼管）

４． 床点検口を示す。（建築工事）

仕　　様 備　　考記号

スタンド共

消 火 器 凡 例

ABC粉末消火器 10型 PAN-10A相当

ABC粉末消火器 10型 PAN-10A相当 SUS製屋外収納箱共

不凍水抜栓：20φ×1200H

以降 衛生設備
 配置図・桝一覧表参照

1

脱衣室

HW

1

屋外

OT

以降 衛生設備
 配置図・桝一覧表参照

GV20×10K ×2

電動水抜操作ＳＷ ×2

80

RW 50t

GV30×10K

間接排水口：100φ×40φ

電動水抜栓：20A

塩ビ製浸透桝：200φ×1200H

塩ビ製浸透桝：200φ×1200H

以降 衛生設備　配置図・桝一覧表参照

M

FJ15A×300L

GL

配管カバー

8φ

束石 600H

オイルタンク 断面詳細図
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NO,2 ST桝
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NO,4　ST桝

NO,5　ST桝

NO,6　45L桝

ＶＰφ１００

770H

890H

1000H

1070H

1160H

約1250H

NO,9　チーズ桝 NO,10　L桝

NO11　L桝

ＶＵφ１００NO,8　45L桝

510H
630H720H

750H

770H

既存下水道公共桝

M

凡 例 ・ 注 記

１．

２. 排水管（耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)）

上水給水管（水道用ポリエチレン管）

30Pe30Pe

100

100

100

30Pe,100

100

自在継手:100A

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

余市町水道本管VP75φ

75φ×50φ

50Pe

50Pe

30Pe 30Pe 30Pe

割Ｔ字

名 称記 号 桝 径 深 さ

桝 一 覧 表

蓋 仕 様 数量 備 考

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ

４５Ｌ　　インバート桝

桝用底板 ３００□ × 60t 共

　〃

塩 ビ 製 排 水 桝

塩 ビ 製 排 水 桝

塩 ビ 製 排 水 桝

塩 ビ 製 排 水 桝

塩 ビ 製 排 水 桝

塩 ビ 製 排 水 桝

塩 ビ 製 排 水 桝

　５００Ｈ

　５２０Ｈ

　６６０Ｈ

　７５０Ｈ

　９００Ｈ

１,０５０Ｈ

１,１００Ｈ

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

防護蓋（内蓋共）Ｔ-２５ １２００φ×１００φ塩 ビ 製 排 水 桝 　〃１,２１０Ｈ

９０Ｙ　　インバート桝

９０Ｌ　　インバート桝

ＳＴ　　　インバート桝

ＳＴ　　　インバート桝

４５Ｌ　　インバート桝

９０Ｙ　　インバート桝

９０Ｌ　　インバート桝Ａ － １

Ａ － ２

Ａ － ３

Ａ － ４

Ａ － ５

Ａ － ６

Ａ － ７

Ａ － ８

衛生設備　平面詳細図参照

50Pe
GV50×10K 筐共

30Pe

量水器 25mm

止水栓：25A

筐共(BC蓋)

市水道本管より分岐　路面解体復旧
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尺

株式
工
　
事
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図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

衛生設備

配置図・桝一覧表

M

機　械
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管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

（機械設備工事）

道路管理用車庫建設事業（１期工事）



トイレ

引違い

引違い

枚の内

会社
株式

サ ン 設 計 事 務 所

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号

図面番号

区
 分

事

工

名 名

図
縮

尺

面

年　 月　 日年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

木床

土

アスファルト舗装

平面図

アルミ

片開き

引違い

引違い

引違い

引違い

引違い

軽量シャッター

軽量シャッター

軽量シャッター

軽量シャッター

軽量シャッター

W H 個数 材質

アルミ

アルミ

アルミ

アルミ

アルミ

アルミ

アルミ

スチール

スチール

スチール

スチール

スチール

備考

上部：フロートｔ5　765×850　下部：アルミパネルｔ3　765×650

フラッシュ戸、上部：フロートｔ5　800×350

フロートｔ5

フロートｔ5

フロートｔ5

フロートｔ5

フロートｔ5

フロートｔ5

AD-1

AD-2

AW-1

AW-2

AW-3

AW-4

AW-5

AW-6

SS-1

SS-2

SS-3

SS-4

SS-5

引違い

片開き

片引き

片開き

片開き

木製

木製

木製

木製

木製

フラッシュ戸　フロートｔ5：750×1200

フラッシュ戸

フラッシュ戸　フロートｔ5：400×350

フラッシュ戸　フロートｔ5：600×600

フラッシュ戸

WD-1

WD-2

WD-3

WD-4

WD-5

形状符号

建具リスト

1700

840

850

800

1600

1600

1300

1640

3450

4370

3500

3035

1650

800

800

800

1500

1800

2250

680

600

1400

600

600

750

3300

3300

2950

2300

3750

1800

1500

1800

1500

1500

1

1

1

1

2

1

2

2

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

外部仕上表

棟

コンクリート打放

アスファルトフェルト

合板ｔ12の上

－

－

－

－

－

－

ラス下地の上

モルタル

波板鉄板ｔ0.35

波板鉄板ｔ0.35

角波鉄板ｔ0.35

波板鉄板ｔ0.35

角波鉄板ｔ0.35

※以下のものは、アスベスト含有とする

・アスファルトフェルト

・アスファルトルーフィング

・石綿スレート板ｔ6

基礎

Ｂ２棟

Ａ２棟

Ａ３棟

Ａ４棟

Ｂ１棟

Ａ１棟

OSB合板ｔ9

野地板ｔ12の上

アスファルトルーフィング

野地板ｔ12の上

アスファルトルーフィング

野地板ｔ12の上

アスファルトルーフィング

合板ｔ9の上

アスファルトルーフィング

波板鉄板ｔ0.35

長尺カラー鉄板ｔ0.35　蟻掛葺

長尺カラー鉄板ｔ0.35　蟻掛葺

長尺カラー鉄板ｔ0.35　蟻掛葺

長尺カラー鉄板ｔ0.35　蟻掛葺

長尺カラー鉄板ｔ0.35　蟻掛葺

OSB合板ｔ9

屋根
軒天 棟

内部仕上表

室名

風除室

事務所

物置

車庫

トイレ

車庫

工具室

物置

車庫

車庫

コンクリート金ごて

コンクリート金ごて

木床組の上、合板ｔ12

コンクリート金ごて

Ａ１棟

Ｂ２棟

Ｂ１棟

Ａ４棟

Ａ３棟

Ａ２棟

土

土

一部アスファルト舗装

外壁

下地 仕上 下地 仕上

木胴縁：45×45＠600

木胴縁：45×45＠600

根太45×60＠303の上

合板ｔ12

野地板表し

野地板表し

木毛セメント板ｔ15　表し

合板ｔ9　表し

野地板　表し

合板ｔ9

合板ｔ9

合板ｔ9

OSB合板ｔ9

－

－

－

－

－

－

－

－

木巾木　24×45

木巾木　H=60

巾木 壁

合板ｔ6

合板ｔ6

合板ｔ6

OSB合板ｔ9

野縁受36×40＠910＋野縁36×40＠303の上

野縁受36×40＠910＋野縁36×40＠303の上

野縁受36×40＠910＋野縁36×40＠303の上

野縁受36×40＠910＋野縁36×40＠303の上

床 天井

コンクリート打放

ｔ0.5

ｔ0.5

ｔ0.5

A1 1:100

A3 1:200

Ｋ

解　体

平面図

胴縁　表し

波板鉄板ｔ0.35

Y6通のみ：胴縁　表し

胴縁　表し

胴縁　表し

胴縁　表し

5110 ｔ0.5　中柱入り

ｔ0.5　中柱入り

土

土

土

胴縁　表し 波板鉄板ｔ0.35　表し

一部：石綿スレート板ｔ6 一部：石綿スレート板ｔ6

アスファルトルーフィング

木毛セメント板ｔ15の上

コンクリート金ごて

引違い 木製 フロートｔ5WW-1 1300 1000 1

57.51㎡ 19.87㎡

3

A3

車庫

2

床仕上　凡例

Ｎ

A3
X1

B1
X1 X3

X1
A1

A2
X7

A3

A2B1B1B2B2
X3X2X2X1 X2X2

A4A4
X1 X2

A1
X6
A2

X5X4X3
A2

X2
A2A2A2

X1

ＢＥ Ｄ

X1 X2 X2 X3
B2 B2 B1 B1

X1
A2 A2 A2
X2

A2
X3 X4 X5

A2
X6

A1
X2X1

A4 A4
X2 X2

A2
X1

A3 A3 A1
X1

A2
X7X1

B1
X1
A3

Ｄ'Ｅ' Ｂ'

WD
3

2

1

2
AD

5
WD

風除室

3
WW

WD

WD
4
WD

物置

車庫

工具室

車庫

FL+300

FL+300

FL-350FL-250

FL±0

FL±0

FL±0

FL±0
物置
FL±0

AW
6

3

3

4

AW

AW

AW

AD
1

AW
6

WW
2

AW
2

WW
2

WW
1

1
AW

AWAW
55

11122234
SSSSSSSSSSSSSSSSSS

5
SS

Ｃ' Ｃ

ＡＡ'

Ｆ

Ｇ

Y5

Y4

Y3

Y2
A4

A4

A4

Y1

A4

A4
Ｆ'

Ｇ'

Y4
A1

Y1
A1

Y2

Y3

A1

A1

Y0
A2

Y1
A2

Y2
A2

Y3
A2

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y6

Y5

Y4'
Y4

Y3

Y2

Y1
Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

A3

B2

B2

B2

B2

B2

B2

X7

B1

B1

B1

B1
B1

B1

B1

B1 A3

A3

A3

A3

A3

A3

事務室

引違い

引違い

木製

木製

フロートｔ5WW-2

WW-3

1700

800

1200

600 1

3

WW上部

Ａ１棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体

Ｂ２棟

既存解体

Ｂ１棟

既存解体

Ａ４棟

既存解体

Ａ３棟

既存解体

38.09㎡259.20㎡

車庫
FL±0

鉄
骨

部
分

木
造

部
分

鉄骨部分　24.84㎡
木造部分　26.09㎡

合計　50.93㎡

69.56㎡

28,21010,210

9101,8209103,6403,6403,6404,5504,5504,5503,6403,640

3,64024,5707,2802002,730

38,420

3,943

1,3653,3852,6502,650

4,5502005,300

10,050

10,050 3,943

5,300 200 4,550

2,650 2,650 3,185 1,365

10,210 28,210

2,730 200 7,280 24,570 3,640

3,640 3,640 4,550 4,550 4,550 3,640 3,640 3,640

2,730 2,730 1,820
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Ｇ

Ａ

既存解体

Ａ１棟

枚の内

会社
株式

サ ン 設 計 事 務 所

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号

図面番号

区
 分

事

工

名 名

図
縮

尺

面

年　 月　 日年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

外壁１

外壁２

モルタル塗り（ラス下地）

屋根１

屋根２ 波板鉄板 t0.35

外壁３

Ｆ 軒天 木片セメント板

X2X3
B1

X2
B1

X1
B1 B2 B2

X1

北立面図

X1 X2 X2 X3
B2 B2 B1 B1

X1
B1

南立面図

B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1B1

東立面図

B2B2B2B2B2B2 B1

西立面図

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｅ

Ｂ
Ｄ

Ａ Ｅ

Ｄ ＤＥ Ｅ

X1
A2 A2 A2
X2

A2
X3 X4 X5

A2
X6

A1
X2X2

A2
X1

A3 A3
X1
A4 A4

X2 X1
A3

ＢＢ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｅ Ｄ Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

ＤＤＤＤＥ

Ａ

Ａ

Ｄ

A1
X1

A2
X7

南立面図 西立面図

A3 A3 A3 A3 A3A3 A3

A4

Ａ

A1 A1
X2 X1

A2
X7

A2A2
X6 X5

A2 A2 A2A2
X3 X2 X1X4

A3

X2

X2

X1
A3 A3

A4 A4
X1

北立面図

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽軒高

A1
Y3

A1
Y2

A1
Y1

Y3
A2

Y1
A2 A2

Y2

東立面図

Ｃ Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｅ

Ｄ

Ｆ

X3

既存解体

Ａ１棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体

Ａ３棟

既存解体

Ａ４棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体

Ａ４棟

既存解体

Ａ３棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体

Ａ１棟

既存解体

Ａ４棟

既存解体

既存解体

Ａ３棟

Ａ２棟

既存解体

Ｂ１棟

既存解体 既存解体

Ｂ１棟

既存解体

Ｂ２棟

既存解体

Ｂ１棟

既存解体

Ｂ２棟

Ｂ２棟

既存解体

Ｂ２棟

A4 A4 A4 A4
Y1Y2Y3Y4Y5

Y1Y2Y3Y4Y5Y6 Y0

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7Y4'
Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y1

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽最高高さ

▽軒高

△ＧＬ

▽最高高さ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽軒高

▽最高高さ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

△軒高

▽最高高さ

△１ＦＬ

▽ＧＬ

▽最高高さ(A2棟)

▽軒高(A2棟)

△最高高さ(A1棟)

▽軒高(A1棟)

▽最高高さ(A3棟)

▽軒高(A3棟)

(A4棟)

(A4棟)

▽最高高さ(A2棟WC)

▽軒高(A2棟WC)

▽１ＦＬ(A2棟WC)

(A1棟風除室)

(A1棟風除室)

▽最高高さ(A3棟)

▽軒高(A3棟)

▽最高高さ(A4棟)

▽軒高(A4棟)

(A1棟)

(A1棟)

▽最高高さ(A2棟)

▽軒高(A2棟) ▽最高高さ(A3棟突出部)

▽最高高さ(A2棟突出部)

△軒高(A3棟突出部)
▽軒高(A2棟突出部)

▽最高高さ(B1棟)

△軒高(B1棟)

(B2棟)

(B2棟)

Ｃ

Ｄ

Ｄ ※

※

Ｄ

軒天 長尺カラー鉄板ｔ0.35

長尺カラー鉄板ｔ0.35　蟻掛葺

波板鉄板 t0.35

角波鉄板 t0.35

Ｈ 基礎 コンクリート打放

Ｉ 束石 束石　350×350×350

Ｉ Ｈ

Ｈ Ｈ

A1 1:100

A3 1:200

Ｋ

解　体

立面図

工期区分　凡例

１期工事解体範囲

２期工事解体範囲
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枚の内

会社
株式

サ ン 設 計 事 務 所

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号

図面番号

区
 分

事

工

名 名

図
縮

尺

面

年　 月　 日年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

既存解体

Ａ１棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体

Ａ３棟

既存解体

Ａ４棟

X1
A2A2A2
X2

A2
X3X4X5

A2
X6

A1
X2 X1

A4A4
X2X2

A3A2A1
X1

A3
X7
A2

X3 X1
A3

既存解体

Ａ１棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体

Ａ３棟

既存解体

Ａ４棟

既存解体

Ａ２棟

X1
A2A2A2
X2

A2
X3X4X5

A2
X6

A1
X2 X1

A4A4
X2X2

A3A2A1
X1

A3
X7
A2

X3 X1
A3

Ａ２棟

既存解体

Ｃ－Ｃ' 断面図 Ｄ－Ｄ' 断面図

Ｂ－Ｂ' 断面図Ａ－Ａ' 断面図

A2 A2 A2 A2
Y3 Y2 Y1 Y0

A2 A2 A2
Y3 Y2 Y1

Ａ２棟

既存解体

Ｅ－Ｅ' 断面図

A2 A2 A2 A2
Y3 Y2 Y1 Y0

Ｇ－Ｇ' 断面図Ｆ－Ｆ' 断面図

▽最高高さ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽軒高

▽最高高さ

▽軒高

▽最高高さ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽最高高さ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽軒高

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽最高高さ

▽軒高
▽軒高

▽最高高さ

▽軒高

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽軒高

△ＧＬ

▽１ＦＬ

▽最高高さ

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽軒高

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽軒高

▽最高高さ

X1X2X2X3
B2B2B1B1

X1
B1

X1X2X2X3
B2B2B1B1

X1
B1

Ｂ２棟

既存解体

Ｂ１棟

既存解体

Ｂ２棟

既存解体

Ｂ１棟

既存解体

▽最高高さ

△軒高

▽ＧＬ

△１ＦＬ

▽最高高さ

△軒高

▽ＧＬ

△１ＦＬ

▽最高高さ

△軒高

▽１ＦＬ
△ＧＬ

▽最高高さ

▽最高高さ

△軒高

▽１ＦＬ
△ＧＬ

筋交い180×105

小屋筋交い50×150

真束180×150

方杖120×120

陸梁200×125

軒桁120×120

母屋120×120

挟み吊り束50×150×2

振れ止め180×90

方杖120×120

鼻母屋120×120

垂木45×45＠455

合掌120×120

胴縁
45×45＠600 60×60＠1200 チドリ

棟木120×120

A1 1:100

A3 1:200

Ｋ

解　体

38,420

28,210 10,210

3,640 24,570 7,280 200 2,730

4,5504,5504,5503,6403,640

38,420

28,210 10,210

3,640 24,570 7,280 200 2,730

4,5504,5504,5503,6403,640

3,640

3,640

500 10,010 500

5,005 5,005

500 10,010 500

5,005 5,005

10,010 1,820

5,005 5,005
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10,010 1,820
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断面図
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筋交い

筋交い

枚の内

会社
株式

サ ン 設 計 事 務 所

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号

図面番号

区
 分

事

工

名 名

図
縮

尺

面

年　 月　 日年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

材質

Ｂ２棟

鉄骨

鉄骨

Ｃ-60×30×10×1.6＠600

丸鋼φ9クロス掛け

断面サイズ(mm)

CS2

CW2

X1
A2 A2 A2
X2

A2
X3 X4 X5

A2
X6

A1
X2X1

A4 A4
X2 X2

A3
X1 X2 X2 X3
B2 B2 B1 B1 A2

A3
X7
A2

A1
X1

X3X1
B1

X1
A3

X1 X2 X2 X3
B2 B2 B1 B1

X1
A2 A2 A2
X2

A2
X3 X4 X5

A2
X6

A1
X2X1

A4 A4
X2 X2

A2
X1

A3 A3 A1
X1

A2
X7X1

B1
X1
A3

B1

B1

B1

B1
B1

B1

B1

B1

X7

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1
Y1

Y2

Y3

Y4
Y4'

Y5

Y6

A2
Y3

A2
Y2

A2
Y1

A2
Y0

A1

A1

Y3

Y2

A1
Y1

A1
Y4

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

A4

A4

Y1

A4

A4

A4
Y2

Y3

Y4

Y5

CS4

CS4

CS4

CS4

CS4

CS4

CS4

CS4

CW1

CW1

CW1

CS3

CS3

CS3

CS3

CS3

CW1

CW1

CW1

CS3

CS3

CS3

CS3

CW1

CW1

CW1

CS2

CS2

CS1

CW2

CW2

CW2

CW2CW2CW2CW2 CW2 CW2CW2

CW2 CW2 CW2 CW2CW2 CW2 CW2 CW2

CW2 CW2CS1CS1

CS4

CW2

CW1 CW1 CW1

CS3 CW2

CW2

CW2

CW2

CW2

CW2

CW2

CW2

CW2

CW2

CS2

CS2

CS2

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1

CW1CW1

CW1

CW1

CW2

CW4

CW2CW3

CW2CW2

CW2CW2

CW2CW2

CW2 CW2

CS2CS2

CS4

CW2CW2

CW2

CW2 CW2

CS2 CS2

CW3

CS3

CS3
CS4

CS4

CS4

既存解体

Ａ２棟

既存解体

Ａ１棟

既存解体既存解体

Ａ４棟

既存解体

Ｂ１棟Ｂ２棟

既存解体

Ａ３棟

Ｎ

Ｂ１棟　木造部分 Ｂ１棟　鉄骨部分

材質 断面サイズ(mm) 材質 断面サイズ(mm)部材 材質 断面サイズ(mm) 材質 断面サイズ(mm)

胴縁

筋交い

30×105＠455

15×90　斜め掛け

Ｃ-60×30×10×1.6＠600

丸鋼φ9クロス掛け

鉄骨

鉄骨

木

木

Ａ４棟 Ａ２棟 Ａ１棟

Ｃ-75×45×15×1.6＠450 180×105 30×120＠303

120×120

90×90

45×90＠303

材質 断面サイズ(mm)部材

胴縁

筋交い

記号 部材

間柱

記号 記号 部材 記号記号部材

胴縁

記号部材

間柱

土台

大引き

根太

上 上

上

部材リスト（Ａ１～Ａ４、Ｂ１・Ｂ２棟共通）

記号 材質 断面サイズ(mm)

CW1

CW2

CW3

CW4

CS1

CS2

CS3

CS4

木

木

木

木

鉄骨

鉄骨

鉄骨

鉄骨

束石

105×105

120×120

150×120

120× 90

□-150×150×4.5

□-75×75×2.3

2C-75×45×1.5×2.3

H-100×100×6×8

350×350×350□
Ａ４棟　基礎部断面詳細図　1：30

20
0
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0 45
0

450100 100

2
00 5
0

15
0

GL

15
0

20
0GL

Ａ２棟　基礎部断面詳細図　1：30

320

120 100100

20
0

60
0 45
0

2
00 5
0

15
0

GL

15
0

Ａ１棟　基礎部断面詳細図　1：30

1-D13

D10 @200

1-D13

1-D13

D10 @200

1-D13 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｲﾙﾑｔ0.15
切込砕石ｔ150

FP板ｔ30

切込砕石ｔ150
捨コンｔ50

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｲﾙﾑｔ0.15

1-D13

切込砕石ｔ150

FP板ｔ30

D10 @200

D10 @200

1-D13

切込砕石ｔ150
捨コンｔ50

1-D13

1-D13

D10 @200

1-D13

D10 @200

1-D13 D10 @200

捨コンｔ50
切込砕石ｔ150

D10 @200

胴縁 45×45＠600 60×60＠1200 チドリ

A1 1:100

A3 1:200

Ｋ

解　体

基礎-床伏図
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梁

トラス梁

部材

枚の内

会社
株式

サ ン 設 計 事 務 所

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号

図面番号

区
 分

事

工

名 名

図
縮

尺

面

年　 月　 日年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号

母屋

屋根ブレース

Ｂ２棟 Ｂ１棟　木造部分 Ｂ１棟　鉄骨部分 Ａ４棟 Ａ３棟 Ａ２棟 Ａ１棟

部材 部材 部材 部材 部材 部材

梁

トラス梁

母屋

上り梁

梁

母屋

陸梁

棟木・鼻母屋

挟み吊り束

火打梁

垂木

真束

合掌

母屋

小屋束

垂木

120×120

120×120

120×120

45×45＠455

軒桁・小屋梁

小屋束

垂木

棟木

母屋

記号

G12 木

木

木

木

小屋梁・棟木・軒桁

GT

G 鉄骨

RB

ラチス

鉄骨

鉄骨

下弦

上弦

記号 材質

鉄骨

記号 材質 記号 材質 記号 材質 記号 材質 記号 材質

G10

K15

K10

木

木

木

木

G

GT

ラチス

下弦

G10

G G18

G12

G12

G20

鉄骨

鉄骨

鉄骨

鉄骨

木

木

木

木

木

断面サイズ(mm)

45×45＠455

105×105

105×150

105×105

断面サイズ(mm) 断面サイズ(mm)

120×120

120×120

50×150ダブル

120×150

200×150

120×120

45×45＠455

180×150

断面サイズ(mm)材質断面サイズ(mm)

Ｃ-75×45×15×1.6

Ｌ-40×40×3

断面サイズ(mm)

Ｃ-75×45×15×1.6

□-75×75×1.6

□-75×75×1.6

Ｃ-100×50×20×2.3

Ｃ-60×30×10×1.6

Ｃ-100×50×20×2.3

Ｃ-60×30×10×1.6

丸鋼φ9

断面サイズ(mm)

鉄骨(トラス梁)

Ｃ-100×50×20×2.3

Ｃ-75×45×15×1.6

105×105

105×105

105×180

105×105

45×45＠455

RB

G

X1
A2 A2 A2
X2

A2
X3 X4 X5

A2
X6

A1
X2X1

A4 A4
X2 X2

A3
X1 X2 X2 X3
B2 B2 B1 B1 A2

A3
X7
A2

A1
X1

X3X1
B1

X1
A3

X1 X2 X2 X3
B2 B2 B1 B1

X1
A2 A2 A2
X2

A2
X3 X4 X5

A2
X6

A1
X2X1

A4 A4
X2 X2

A2

A3 A3 A1
X1

A2
X1
B1

X1
A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3B1

B1

B1

B1
B1

B1

B1

B1

X7

B2

B2

B2

B2

B2

B2

A3

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1
Y1

Y2

Y3

Y4
Y4'

Y5

Y6

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

A2
Y3

A2
Y2

A2
Y1

A2
Y0

A1

A1

Y3

Y2

A1
Y1

A1
Y4

A4

A4

Y1

A4

A4

A4
Y2
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Y4

Y5

G
G

G
G

G

G
G

G
G

G
G

G

G
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G
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G
G
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G
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G
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G
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K15
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G

G

G

G
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G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12

G12

G18
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G18

G18

G10

G18

G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12

G12

G18

G18

G18

G18

G18

G18

G12

G12 G12

G12G12

G12

G12

G12 G12
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既存解体

Ａ１棟Ａ３棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体既存解体

Ｂ２棟

既存解体

Ｂ１棟 Ａ４棟

既存解体

火打梁120×150

Ｎ

A1 1:100

A3 1:200

解　体

Ｋ

垂木(ヨコ)

垂木(タテ・ヨコ)

棟木・母屋・軒桁

小屋梁

木 45×45＠455

梁伏図
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(別途電力会社工事）

架空線（撤去）

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号 R06. 3.　15

屋側露出ケーブル配線

架空配線

配線凡例

A1 1：200

A3 1：400構内配電・構内通信線路 平面図[撤去]

Ｗ Ｗ

既存解体建物

15,1801,575 14,730

2,50012,230

1,5753,150

4,000

道
路
幅

員

9,408

傾
斜

路

詰所

架空配線×2　取り外し(再使用)
※再取付はE-02図参照

既設分電盤

北電柱

406632481574
北電柱

北電柱

北電柱
北電柱

14,6
78

6,045

30,5
64

24.18
8

K1

K2

K3K4

道路境界線 72,420

道
路

境
界

線
 
37

,6
9
5

道
路

境
界

線
 
58

,
78

8

13,2
26

敷地出入口

A15 H008 385

S19 G580 834

撤去(別途電力会社工事)
低圧電灯・低圧動力架空引込

電話引込撤去(別途通信会社工事)
既設電話端子(残置)

架空配線×2(既設のまま)
(詰所 分電盤及び外灯)

解体建物

鉄塔

解体建物既存建物

406632384898

既存解体建物　構内配電・構内通信線路 平面図[撤去]

電力メーター(動力）[撤去]

電力メーター(電灯）[撤去]

受電点
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406632388057

北電柱[既設のまま]

架空引込線
[既設のまま]

(別途通信会社工事)
電話架空引込撤去

架空線（撤去）

(別途電力会社工事）

架空引込線[既設のまま]

北電柱（撤去）

(別途電力会社工事）

解　体



電灯コンセント 車庫内

負荷容量

(VA) 遮断器

分岐
電圧負荷名称 回路NO. 回路NO. 電圧 負荷名称

遮断器

分岐

(VA)

負荷容量

2P20A
100 100

2P20A

100
2P20A

100
2P20A

2P20A
100

2P20A
100

1

3

5

2

4

6 -

電灯分電盤結線図

MCCB

電灯コンセント-

-

-

小計 小計

L-3

１φ３Ｗ １００/２００Ｖ

コンセント コンセント

電灯 コンセント

MCCB

MCCB

-

-

--

1
2P20A

- 200コンセント

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB3P30A

枚の内

会社
株式

サ ン 設 計 事 務 所

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号

図面番号

区
 分

事

工

名 名

図
縮

尺

面

年　 月　 日年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
A1 1:100

A3 1:200幹線設備 平面図[撤去]

R6.  3.  15

負荷容量

(VA) 遮断器

分岐
電圧負荷名称 回路NO. 回路NO. 電圧 負荷名称

遮断器

分岐

(VA)

負荷容量

2P20A
100 100

2P20A

100
2P20A

100
2P20A

2P20A
100

2P20A
100

1

3

5

2

4

6

ELCB

ELCB

ELCB ELCB

ELCB

-

電灯分電盤結線図L-1

MCCB

電灯コンセント 電灯コンセント 車庫内

水銀灯 車庫 電灯 車庫内

外灯・休憩所 プレハブ休憩室

-

-

-

小計 小計

　１φ３Ｗ １００/２００Ｖ

- -

-

-

ELCB3P30A

受電点

Ａ１棟

既存解体

38.09㎡

Ａ２棟

既存解体

259.20㎡

28,210

9101,8209103,6403,6403,6404,5504,5504,550

3,64024,570

28,210

24,570 3,640

4,550 4,550 4,550 3,640 3,640 3,640

2,730 2,730 1,820

1
,
82

0
5
,
00

5
5
,
00

5

5
,
46

0
4
,
55

0

1
0,

01
0

9
10

3,185 455

風除室

L-1

VVF2.6-3C(外壁 ｽﾃｰﾌﾟﾙ止め)

VVF2.6-3C(外壁ｽﾃｰﾌﾟﾙ止め)

※E-12図参照

(建物外壁面）

既設解体建物

事務所

物置

57.51㎡ 19.87㎡

Ｂ２棟 Ｂ１棟 Ａ４棟

既存解体

Ａ３棟

既存解体

69.56㎡

10,210

3,6403,640

7,2802002,730

3,943

1,3653,3852,6502,650

4,5502005,300

10,050

10,050 3,943

5,300 200 4,550

2,650 2,650 3,185 1,365

10,210

2,730 200 7,280

3,640 3,640

2
,
73

0
7
,
28

0
9
10

L-2

工具室

車庫

物置

既存 既存

L-3

車庫 車庫

電灯コンセント 車庫内

負荷容量

(VA) 遮断器

分岐
電圧負荷名称 回路NO. 回路NO. 電圧 負荷名称

遮断器

分岐

(VA)

負荷容量

2P20A
100 100

2P20A

100
2P20A

100
2P20A

2P20A
100

2P20A
100

1

3

5

2

4

6 -

電灯分電盤結線図

MCCB

電灯コンセント-

-

-

小計 小計

１φ３Ｗ １００/２００Ｖ

コンセント コンセント

電灯 コンセント

MCCB

MCCB

-

-

--

-

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB3P30A

L-2

Ｓ

Ｗ Ｗ

令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 既存除雪作業車等保管倉庫

解　体

Ｋ

既存除雪作業車等保管倉庫建設工事　幹線設備 平面図[撤去]
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枚の内

会社
株式

サ ン 設 計 事 務 所

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号

図面番号

区
 分

事

工

名 名

図
縮

尺

面

年　 月　 日年　 月　 日管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
A1 1:100

A3 1:200電灯・動力設備 平面図[撤去]

R6. 　03.　15

DCＣ ＤＡ ＢＦＬ４０Ｗ×2　直付 スポットライト 水銀灯① 水銀灯② ＦＬ４０Ｗ×２　チェーン吊り

Ｂ

Ｅ E スポットライトＦ F ＦＬ６０Ｗ（ボール電球）ＦＬ６０Ｗ（ボール球・笠付）Ｇ ＨG H

G G

C

受電点

2

2

※詳細図参照

水銀灯２水銀灯３

水銀灯１水銀灯４

VCTLケーブル

VVF2.6-3C
VVF2.0-2C

L-1

2
外灯（架空配線）
プレハブ休憩室(架空配線)※E-00図参照

VVF2.0-3C×2
VVF2.6-3C×2

VVF2.6-3C×1
VVF2.0-2C×1

VVF2.0-2C
VVF2.6-3C VVF2.6-3C

VVF2.0-2×2

VVF2.6-3C

安定器×3

22

VVF2.6-3C×2VVF2.6-3C

VVF2.6-3C VVF2.6-3C

D

C
C

車庫棟へ

2
.6

VVF2.6-3C
VVF2.0-2C

Ａ１棟

既存解体

Ａ２棟

既存解体

38.09㎡259.20㎡

28,210

9101,8209103,6403,6403,6404,5504,5504,550

3,64024,570

28,210

24,570 3,640

4,550 4,550 4,550 3,640 3,640 3,640

2,730 2,730 1,820

1
,
82

0
5
,
00

5
5
,
00

5

5
,
46

0
4
,
55

0

1
0,

01
0

9
10

3,185 455

トイレ

車庫

事務室

物置

Ｗ Ｗ

事務室照明SW

スポットライト
開閉器

水銀灯２ SW

水銀灯１ SW

水銀灯３ SW

水銀灯４ SW

Ｓ

57.51㎡ 19.87㎡

Ｂ２棟 Ｂ１棟 Ａ４棟

既存解体

Ａ３棟

既存解体

69.56㎡

10,210

3,6403,640

7,2802002,730

3,943

1,3653,3852,6502,650

4,5502005,300

10,050

10,050 3,943

5,300 200 4,550

2,650 2,650 3,185 1,365

10,210

2,730 200 7,280

3,640 3,640

2
,
73

0
7
,
28

0
9
10

L-2

L-3

取外し（保管）

工具室

車庫

物置

200V

2.6

2.6

既存 既存

E

E

FH

H

H

200V

2

2.6

ＶＶＦ２．０－２Ｃ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ

露出ケーブル配線

動力コンセント 3P20A

電灯分電盤

ＶＶＦ２．６－３Ｃ

開閉器　3P30A

露出片切スイッチ1P15A

露出コンセント 2P15A×2

1.特記事項のある場合は、この欄に特記事項を記入すること。

既存建物既存建物

凡 例

特記事項

照明器具姿図（撤去）

L-1

Ｗ Ｗ

2
.6

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
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解　体

既存除雪作業車等保管倉庫　電灯・動力設備 平面図[撤去]



空気・仕切弁

上水本管

A

11,7
31

反対側 道路境界線

法42条
1項1号（幅員8,00

0）町道「浜中丘の上線」

道
路

境
界

線
 3

7
,
69

5

K4

K3

K2

K1

道路境界線

M

既設管接続　PPφ40×PPφ25

既
存
管
　
PP
φ
25

既存管PPφ25

道
路

境
界

線
 5

8,
7
88

既設管接続PPφ20×PPφ25

1層シンク(ステンレス製)

13Pe 13Pe 13Pe

150VP 150VP 150VP

水抜栓 ×1
水栓 ×3

1200×600×900H ×1
(グレーチング共)
集水桝 500□×700H ×3

13Pe

20Pe

20Pe

大便器 ×1
紙巻器 ×1

注記・凡例

１．大便器は洗浄・消毒処理を実施する。

２．便槽は汲み取り・洗浄・消毒処理を実施する。

集水桝 600□×700H
(グレーチング共)

既存下水道公共桝

水栓 ×2
水抜栓 ×1

(グレーチング共)
Ｕ字溝 1000×300×700H

既存下水道公共桝

(150VP)

(150VP)

(150VP)

(150VP) (150VP)

(13Pe)

20Pe

13Pe

表示は撤去部分を示す

一級建築士事務所登録北海道知事（石）第１０９５号
区
 分

SUN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
枚の内

サ ン 設 計 事 務 所会社 縮
　
　
尺

株式
工
　
事
　
名

図
　
面
　
名

図面番号年　 月　 日

R6.  03.  15

A1 1：150

A3 1：300

Ｋ令和７年度　除雪作業車等保管倉庫建設工事 09

解　体

衛生設備撤去図

管理建築士　橋本　尚幸

一級建築士第３０６４２９号
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